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Resumen
El presente trabajo de investigacio´n inicia con una bu´squeda bibliogra´fica de
la congelacio´n de alimentos con el objeto de conocer ma´s detalladamente la fenome-
nolog´ıa del proceso. El tiempo de congelacio´n es un factor importante en la calidad
de los alimentos una vez que se descongelan. Los resultados muestran que la conge-
lacio´n ra´pida es de mejor calidad en comparacio´n con la congelacio´n lenta. En estas
circunstancias se presentan ma´s sitios en el alimento donde ocurre la cristalizacio´n.
En contraste, si la congelacio´n ocurre lentamente, el crecimiento de los cristales to-
mara´ ma´s tiempo, resultando cristales de hielo ma´s grandes. Estos cristales de mayor
taman˜o son conocidos por causar dan˜o meca´nico a las paredes celulares, adema´s de
favorecer la deshidratacio´n de los alimentos.
En este trabajo se estudian los factores que, de acuerdo con la literatura espe-
cializada, influyen en el proceso de congelacio´n y afectan el tiempo de este proceso.
Los factores son: Temperatura del flujo forzado (T∞), Velocidad del flujo que con el
fin de generalizar la evaluacio´n experimental, se emplea el Nu´mero de Reynolds defi-
nido como Re = Lcvρ
µ
(Re), El espesor del producto (ε) y la inclinacio´n del producto
con respecto a la corriente libre del flujo forzado (∝).
Se elabora un prototipo experimental y se establece una metodolog´ıa para la
realizacio´n de pruebas f´ısicas. En las pruebas experimentales solo se evalu´an 3 de los
factores mencionados ya que la finalidad de este disen˜o de experimentos es obtener
el error que presentan los resultados nume´ricos respecto a los datos experimenta-
les. Se espera conseguir lo anterior en vista de que cada tratamiento cuenta con 3
xx
Resumen xxi
re´plicas para determinar la varianza al reproducir el experimento bajo las mismas
condiciones. Posteriormente se comparara´n los resultados obtenidos en la simula-
cio´n computacional con los datos experimentales y se determinara´ la fiabilidad del
me´todo de simulacio´n computacional.
Adicional a las pruebas experimentales se emplea la Dina´mica de Fluidos
Computacional debido a que la inversio´n en su uso es mı´nima comparado con los
altos costos y el consumo de tiempo asociados con la experimentacio´n. En CFD
un proceso de congelacio´n de alimentos es una tarea muy compleja, debido princi-
palmente al cambio de fase que esta´ implicado. Una variedad de enfoques ha sido
examinada para la solucio´n de este problema, siendo los ma´s comunes el me´todo
de entalp´ıa, me´todo fuente y el me´todo de calor espec´ıfico aparente, este u´ltimo es
el empleado para simular el cambio de fase en este trabajo debido a su facilidad al
momento de implementacio´n, precisio´n y la gran cantidad de literatura que utiliza
este me´todo.
Una vez que se obtuvieron ambos resultados, se procede a evaluar la diferencia
que existe entre los estudios nume´ricos y la experimentacio´n. Se tomo´ como referencia
la media de las tres re´plicas experimentales para comparar con el resultado nume´rico.
La aportacio´n que genera este trabajo es el estudio de 4 factores que influyen en
el proceso de congelacio´n y definir si existe alguna interaccio´n entre ellos. Arrojando
como resultados que el factor que ma´s influye en este es proceso es la Temperatura
ya que el tiempo de congelacio´n disminuira´ de manera significativa cuanto menor
sea e´sta. Seguido de la Velocidad del flujo, el Espesor y por u´ltimo la inclinacio´n del
producto. Las interacciones que se presentaron relevantes son la combinacio´n de la
temperatura con la velocidad del flujo, y la temperatura con el espesor.
El enfoque de este estudio va dirigido a el mejoramiento de las estrategias de
disen˜o de dispositivos para mejorar la congelacio´n de alimentos reduciendo el tiempo
de congelacio´n y con ello su calidad y ahorro de energ´ıa.
Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
Los consumidores esta´n mostrando un intere´s sin precedentes en la forma en
que se producen, elaboran y comercializan los alimentos, y exigen cada vez ma´s que
los productores se responsabilicen de la inocuidad de sus productos y de la proteccio´n
del consumidor [10].
La composicio´n qu´ımica de un alimento se describe generalmente en te´rminos
del porcentaje contenido en carbohidratos, prote´ınas, grasas, cenizas (sales minera-
les) y agua. Las causas principales de su descomposicio´n son el crecimiento de los
microorganismos, tales como bacterias, levaduras, mohos y virus que son amplia-
mente encontrados en el aire, el agua, el suelo, y causan malos sabores y olores,
produccio´n de limo, cambios en la textura y apariencia, y su eventual deterioro.
Por esta situacio´n se ha obligado a estudiar y mejorar continuamente las estrategias
relacionadas a la obtencio´n del producto y su mantenimiento hasta el momento de
su comercializacio´n y consumo [11].
La refrigeracio´n y congelacio´n de productos alimenticios perecederos es un a´rea
de aplicacio´n importante de la transferencia de calor y la termodina´mica. Conservar
alimentos a temperaturas ca´lidas es su principal causa de dan˜o. El a´rea de aplicacio´n
ma´s grande de la refrigeracio´n es la prevencio´n del deterioro de los alimentos y la
degradacio´n prematura de calidad debido a los microorganismos ya que retarda
1
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los procesos biolo´gicos y qu´ımicos en los alimentos. El per´ıodo de conservacio´n de
los alimentos frescos y perecederos como carnes, pescados, frutas y verduras puede
extenderse por varios d´ıas por enfriamiento a temperaturas entre 1 y 4◦C y por
varias semanas o meses por congelacio´n [12]. El proceso de congelacio´n generalmente
implica bajar la temperatura del producto a -18 ◦C. El cambio de fase del material
alimenticio ocurre cuando la energ´ıa se reduce por enfriamiento por debajo de la
temperatura de congelacio´n [13].
El tiempo de congelacio´n es un factor importante en la calidad de la comida
ya que los resultados muestran que la congelacio´n ra´pida es de mejor calidad en
comparacio´n con la congelacio´n lenta. En estas circunstancias se presentan ma´s sitios
en el alimento donde ocurre la cristalizacio´n. En contraste, si la congelacio´n ocurre
lentamente, el crecimiento de los cristales tomara´ ma´s tiempo, resultando cristales
de hielo ma´s grandes. Estos cristales de mayor taman˜o son conocidos por causar
dan˜o meca´nico a las paredes celulares, adema´s de favorecer la deshidratacio´n de los
alimentos. Por lo tanto, la rapidez de congelacio´n para los tejidos es extremadamente
importante debido al efecto de la rapidez de congelacio´n en el taman˜o de los cristales
de hielo, la hidratacio´n celular, y el dan˜o a las paredes [14].
Hay factores que influyen en el tiempo de la congelacio´n de alimentos. Entre
los ma´s sobresalientes se encuentra la temperatura del medio de congelacio´n, de tal
manera que los tiempos de congelacio´n disminuira´n en cuanto menor sea e´sta, las di-
mensiones del producto, (especialmente espesor), la velocidad del flujo, el coeficiente
de transferencia de calor por conveccio´n h, y las propiedades te´rmicas del producto.
El proceso produce un dra´stico cambio en las propiedades del producto, debido a la
pe´rdida de agua que experimenta as´ı como el efecto que el cambio de fase produce en
el agua, cuando pasa a la fase so´lida, cambian de forma gradual propiedades como:
la densidad, la conductividad te´rmica, la entalp´ıa y el calor espec´ıfico del producto
[15, 16].
El presente trabajo inicio´ con una investigacio´n de los sistemas de congelacio´n
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utilizados. Se busca conocer el efecto de la rapidez de congelacio´n y sus beneficios en
los alimentos. Posteriormente se desarrolla un disen˜o de experimentos evaluando los
factores mencionados de acuerdo con R. Paul Singh Dennis [16] que rigen el proceso
de congelacio´n, y mediante un ana´lisis experimental y nume´rico, se determina el
factor que ma´s influye en el tiempo de congelacio´n. Se identifican estrategias para
incrementar la transferencia de calor y mejorar el proceso, para obtener una mayor y
mejor preservacio´n de los alimentos bajo condiciones adecuadas con el menor costo
posible.
1.1 Antecedentes
Desde hace miles de an˜os, el ser humano ha reconocido el valor de la refri-
geracio´n para la conservacio´n de sus alimentos. Las bacterias existen en todos los
alimentos y los deterioran, pero la refrigeracio´n reduce su crecimiento. Antes de la
invencio´n de los frigor´ıficos, se reconoce como pioneros en la refrigeracio´n a William
Cullen, que en 1748 en Escocia, demostro´ la refrigeracio´n a trave´s de la evaporacio´n
de los l´ıquidos en el vac´ıo, posteriormente, el empresario e inventor estadounidense
Thomas Moore en 1802 recibe una patente estadounidense para un refrigerador, que
se describe con mayor precisio´n como una nevera. En 1834 el inventor estadouniden-
se Jacob Perkins presento´ la primera ma´quina de refrigeracio´n pra´ctica, utilizando
e´ter en un ciclo de compresio´n de vapor. En 1913, el norteamericano Fred W. Wolf
presento´ el primer refrigerador dome´stico, “El Domelre”. Dos an˜os despue´s en 1915,
Alfred Mellowes disen˜o´ el primer refrigerador auto´nomo para uso dome´stico, pero fue
hasta el an˜o de 1927 que la compan˜´ıa “General Electric” realizo´ el “Monitor Top”
que se convierte en el primer refrigerador experimental de uso dome´stico. Posterior-
mente, despue´s de la Segunda Guerra Mundial empezo´ la produccio´n en masa de los
refrigeradores modernos y durante la de´cada de 1940 el almacenamiento de alimen-
tos congelados llego´ a ser ampliamente utilizado por los consumidores. La tecnolog´ıa
de refrigeracio´n se volvio´ notable en los an˜os 1950 y 1960, cuando las innovaciones
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como el descongelamiento automa´tico y ma´quinas de hielo automa´ticas aparecieron
por primera vez. El medio ambiente se convirtio´ en una prioridad en las de´cadas 1970
y 1980, que conducen a ma´s refrigeradores y eliminacio´n de los clorofluorocarbonos
en los sistemas de refrigeracio´n sellado de bajo consumo [17]. Hoy en d´ıa en Me´xico
el porcentaje de hogares que cuentan con un refrigerador es del 82.1%, de acuerdo
con datos obtenidos por el INEGI en el an˜o 2010 [18].
El desarrollo en la industria de alimentos congelados comenzo´ en el an˜o de
1800, cuando surgio´ el intere´s en la congelacio´n ra´pida, la invencio´n de los procesos
de mejora y equipamiento. Algunos de los acontecimientos ma´s sobresalientes que
impulsaron este desarrollo fueron:
En 1842, H. Benjamı´n obtuvo la patente brita´nica N◦. 9240 para una te´cnica
de congelacio´n ra´pida que implica la inmersio´n del producto en un congelador.
En 1861, Thomas S. Mort establecio´ lo que se cree que es la primera planta
de almacenamiento en fr´ıo del mundo en Darling Harbour, Australia. Esta
instalacio´n fue utilizada principalmente para la congelacio´n de carne.
En 1867 el Dr. Peyton Howard hizo el primer env´ıo exitoso de carne congelada
en los EE. UU.
En 1868 William Davis desarrollo´ un sistema de congelacio´n de pescado (pa-
tente de EE. UU. N◦ 85913); e´l coloco´ el pescado en recipientes de metal, con
una tapa de metal, y rodeaba la cacerola con una mezcla eute´ctica de hielo y
sal.
En 1876 la carne congelada fue por primera vez enviada desde los EE. UU. a
Inglaterra.
Cerca del an˜o 1880 carne congelada fue enviada desde Australia a Inglaterra
mediante refrigeracio´n meca´nica. Esto se cree que es el primer uso importante
de la refrigeracio´n meca´nica para preservar alimentos perecederos, cerca de 30
toneladas de carne fueron transportados; el env´ıo llego´ en buenas condiciones.
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Muchos alimentos congelados preparados, como pasteles de carne, productos
de panader´ıa, comidas congeladas, camarones empanizados, palitos de pescado,
papas y jugo de naranja concentrado tuvieron su origen comercial durante el
per´ıodo de 1945 a 1950.
En 1949, los vagones de tren meca´nicamente refrigerados entraron en uso.
A principios de 1960, los congeladores de lecho fluidizado y alimentos congela-
dos ra´pidamente comenzaron a asumir una posicio´n de importancia en los EE.
UU.
En 1962 los congeladores de alimentos de nitro´geno l´ıquido se utilizaron por
primera vez comercialmente [19].
T´ıpicamente en la congelacio´n se mantiene la temperatura de los alimentos
hasta -18◦C. Este proceso provoca la cristalizacio´n en hielo del agua contenida en
los alimentos. El resultado es un descenso significativo de la actividad del agua,
que frena o detiene la actividad enzima´tica y la actividad microbiana. Por lo tanto,
la conservacio´n mediante la congelacio´n de los alimentos puede mantenerse a largo
plazo.
La curva de congelacio´n representa gra´ficamente el curso t´ıpico del proceso
de congelacio´n de alimentos. El diagrama var´ıa segu´n la influencia de los siguientes
factores: me´todo de congelacio´n, taman˜o, forma, composicio´n qu´ımica, propiedades
f´ısicas del producto y tipo de envasado (o ausencia de este).
La curva se puede dividir en tres fases distintas:
Pre-enfriamiento o fase de enfriamiento: Cuando un alimento a tempera-
tura ambiente se introduce en el congelador, su temperatura disminuye hasta
su punto de congelacio´n.
Per´ıodo de cambio de fase: Esta etapa representa el comienzo de la cris-
talizacio´n de hielo. Durante este periodo el efecto del fr´ıo se equilibra con el
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calor liberado por el agua al estar esta sometida a un cambio de fase. La tem-
peratura se mantiene constante, y presenta en una gra´fica un tramo horizontal
cuya longitud depende de la rapidez a la que se disipa el calor.
Post-enfriamiento: La u´ltima etapa se inicia cuando la temperatura del pro-
ducto alcanza el punto donde toda el agua se ha convertido en hielo, y termina
cuando la temperatura se reduce a la temperatura de almacenamiento [20].
Como los distintos alimentos difieren en su contenido de agua y en los tipos
y cantidades de so´lidos disueltos, la temperatura a la que iniciara´ la congelacio´n
sera´ diferente para cada uno y, en las mismas condiciones, requerira´n tiempos dis-
tintos para alcanzar el estado de congelacio´n completa.
El tiempo de congelacio´n es uno de los para´metros ma´s importantes en el
proceso de congelacio´n. E´ste se define como el tiempo necesario para bajar la tem-
peratura del producto desde su temperatura inicial a -18◦C en su centro te´rmico.
Dado que la distribucio´n de la temperatura dentro del producto var´ıa durante el
proceso de congelacio´n, el centro te´rmico, generalmente se toma como referencia.
Por lo tanto, cuando el centro geome´trico del producto alcanza la temperatura final
dada, esto asegura que la temperatura media del producto se ha reducido a un valor
de almacenamiento [12].
El me´todo de congelacio´n es una consideracio´n importante en la congelacio´n
de alimentos. Hay diferentes me´todos y existen muchas variables a tener en cuenta
para determinar el tiempo de congelacio´n de cada cual; de igual manera, los procesos
y cuidados dependen de lo que se quiera congelar.
Algunos de estos me´todos son:
Congelacio´n por flujo de aire: Se usa aire como medio de congelacio´n, que
pasa sobre los productos alimenticios, el aire refrigerado sirve como medio de
transferencia de calor y es principalmente por conveccio´n.
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Congelacio´n por contacto: Es una de las maneras ma´s eficaces de con-
gelacio´n en te´rminos de mecanismo de transferencia de calor. Los alimentos
se colocan sobre o entre placas meta´licas fr´ıas y son enfriados por medio de
conduccio´n.
Congelacio´n por inmersio´n: Consiste en el uso de un tanque con una solu-
cio´n de congelacio´n como glicol, glicerol, cloruro de sodio, cloruro de calcio, o
mezclas de sal y azu´car. El producto se sumerge en esta solucio´n a la tempe-
ratura deseada de congelacio´n.
Congelacio´n crioge´nica: La comida se expone a una atmo´sfera por debajo
de -60◦C a trave´s del contacto directo con los gases licuados como el nitro´geno
o dio´xido de carbono. Este tipo de me´todo se diferencia de otros sistemas de
congelacio´n, ya que no esta´ conectado a una planta de refrigeracio´n; los refri-
gerantes utilizados se licuan en grandes instalaciones industriales y se env´ıan
a la fa´brica de congelacio´n de los alimentos en recipientes a presio´n [14].
1.2 Comparativa en me´todos de refrigeracio´n
En la literatura existen comparativas entre los distintos me´todos de refrigera-
cio´n, as´ı como estudios experimentales para determinar el tiempo de congelacio´n de
los alimentos y los beneficios que tienen entre ellos.
Brad Kim et al. [21] realizaron un estudio para determinar los efectos del
periodo de envejecimiento y el tiempo de congelacio´n con dos diferentes me´todos,
utilizando lomo de carne de res. El peso aproximado de cada muestra fue de 0.98
kg. Las muestras asignadas a la congelacio´n ra´pida se colocaron en un tanque de in-
mersio´n de cloruro de calcio, mientras que el resto de las muestras fueron colocadas
en un congelador de aire convencional a velocidad de 1.3 m/s, ambos a una tempe-
ratura de -18◦C. Al alcanzar esta temperatura ambas muestras fueron trasladadas a
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un congelador convencional por 3 semanas. Adema´s, se analizo´ el tiempo que tarda
el alimento en el cambio de fase, (-1.5◦C a -7◦C), los resultados para la congela-
cio´n por inmersio´n fueron 2 horas, y congelacio´n lenta en 24 horas. Para alcanzar la
temperatura de -18◦C por inmersio´n tardo´ menos de 6 horas, y convencional cerca
de 35 horas. Los resultados indican que la tasa de congelacio´n podr´ıa ser un factor
primordial que afecta predominantemente a la capacidad de retencio´n de agua de
la carne congelada sobre el periodo de envejecimiento antes de la congelacio´n. Se
midio´ el envejecimiento despue´s de 3 semanas, la congelacio´n ra´pida de la carne
reduce al mı´nimo la cantidad de pe´rdida de agua debido al proceso de congelacio´n.
Adicionalmente an˜ade ma´s valor a los productos de carne mediante la mejora de la
apariencia a trave´s de menos goteo, as´ı como la reduccio´n de la pe´rdida de nutrientes
solubles.
Espinoza et al. [22], evaluaron los efectos de los me´todos de congelacio´n crioge´ni-
ca y chorro de aire, sobre la calidad del filete de bagre de 85 a 100 gramos. Se evaluo´ la
pe´rdida de humedad relativa, pe´rdida de peso, TBA (a´cido tiobarbitu´rico) y el color,
despue´s de un d´ıa, un mes, tres meses y seis meses. Para la congelacio´n crioge´nica
utilizaron CO2 l´ıquido. Se coloco´ en un congelador tipo armario cuya temperatura
era -59.06◦C; para la prueba de chorro de aire el congelador ten´ıa una temperatura
de -25◦C, se determino´ una velocidad media de 4.91 m/s. El tiempo de congelacio´n
para la prueba crioge´nica fue 19.3 minutos, mientras que para chorro de aire fue 55.1
minutos. El estudio mostro´ que la congelacio´n crioge´nica obtuvo mejores resultados
en la calidad de los filetes de bagre respecto a la congelacio´n por chorro de aire.
Particularmente, exhibio´ muchas ventajas, incluyendo altas tasas de congelacio´n y
los tiempos ma´s cortos, facilidad de operacio´n y control, y muy baja modificacio´n en
la calidad de los filetes de bagre, mejores valores de color y una menor produccio´n
de oxidacio´n que la congelacio´n por aire. Adema´s, ten´ıan mejores caracter´ısticas de
calidad despue´s de 6 meses de almacenamiento.
Liang et al. [23] evaluaron los efectos de la congelacio´n por inmersio´n y por
chorro de aire en la conservacio´n a largo plazo de litchis congeladas. La primera se
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llevo´ acabo en un congelador equipado con refrigerante cuaternario (incluyendo 17.2
mol/L alcohol, 13.5 mol/L propilenglicol, 0.7 mol/L de cloruro de sodio y agua pura),
mientras que la prueba de chorro de aire se realizo´ en un congelador convencional
ambos a -35◦C. Los procesos de congelacio´n duraron 9.22 minutos y 106.26 minutos
respectivamente, iniciando a una temperatura de 0◦C a -18◦C; al te´rmino de su
congelacio´n las frutas se trasladaron a un congelador cuya temperatura era -18◦C
para ser almacenadas durante 6 meses. Se encontro´ que el me´todo de congelacio´n
por inmersio´n era muy superior, conservando la calidad muy similar a litchis frescos.
Por su parte, el de chorro de aire llevo´ a un deterioro de los frutos. La tasa de
congelacio´n superior y la mejor integridad de microestructura de lichis explicaron
la mayor calidad en te´rminos de preservacio´n y reduccio´n de la pe´rdida por goteo,
retencio´n del color, la textura y la calidad.
1.3 Simulacio´n del cambio de fase en Ana´lisis
Nume´rico
Adema´s de los estudios experimentales diversos autores han realizado ana´lisis
nume´ricos para predecir el tiempo de congelacio´n en los alimentos bajo condiciones
controladas. El modelado anal´ıtico de un proceso de congelacio´n de alimentos es una
tarea muy compleja, debido principalmente al cambio de fase que esta´ implicado.
Adema´s de la gran diferencia en los valores de la comida: densidad, conductividad
te´rmica y capacidad calor´ıfica entre los estados congelados y no congelados, el uso de
una solucio´n anal´ıtica siempre esta´ influenciada por la falta de fiabilidad de los valo-
res utilizados para estos para´metros te´rmicos, y tambie´n por la incertidumbre en la
medicio´n de h, el coeficiente de transferencia de calor entre la comida y el congelan-
te, ya que mucho dependera´ de varias caracter´ısticas geome´tricas del equipamiento
espec´ıfico: forma de los racks y su posicio´n, la distribucio´n del aire, la posicio´n de
las piezas de los alimentos, etc.
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El me´todo ma´s antiguo de ca´lculo del tiempo de congelacio´n que se conoce es
el desarrollado por Plank en 1913. El modelo fue desarrollado para la congelacio´n en
una direccio´n. Se considera que todo el calor latente de cambio de fase se elimina en
las proximidades del punto de congelacio´n. Se supone adema´s que los objetos a en-
friar tienen formas geome´tricas simples (paralelep´ıpedos, placas, cilindros o esferas).
Finalmente, los objetos se consideran homoge´neos o isotro´picos y se cuenta con un
valor promedio de la conductividad te´rmica [16].
Lo´pez Leiva et al. [24] realizaron un estudio de co´mo ha sido interpretada y
modificada esta ecuacio´n. En un primer art´ıculo Plank (1913) presenta una fo´rmula
para calcular el tiempo de congelacio´n de un bloque de hielo. En un segundo art´ıculo
en 1941 presenta un ca´lculo similar que se utiliza para los productos alimenticios.
En este u´ltimo documento se hacen las siguientes aproximaciones:
Todo producto alimenticio tiene una temperatura constante de cambio de fase.
La transferencia de calor a trave´s de los productos alimenticios es por conduccio´n
te´rmica. Las propiedades f´ısicas son independientes de la temperatura y el cambio
de volumen se desprecia.
Para el caso general, y a partir de las ecuaciones ba´sicas de transferencia de
calor (Ecuacio´n de Fourier para la transferencia de calor por conduccio´n y el concepto














donde ρ es la densidad de la comida, ∆Hf es el cambio de entalp´ıa durante la
congelacio´n (J/kg), Tf es el punto inicial de congelacio´n, Ta es la temperatura del
medio de congelacio´n (◦C), P y R son los para´metros que definen la geometr´ıa de la
comida, d el espesor de la comida, h coeficiente de transferencia de calor (W/m2 ◦C),
k conductividad te´rmica de los alimentos congelados (W/m◦C).
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Como los ca´lculos eran bastante largos, especialmente con las herramientas de
ca´lculo que estaban disponibles en aquellos d´ıas, algunos autores trataron de sim-
plificar el procedimiento, en la mayor´ıa de los casos proponiendo soluciones gra´ficas
para el ca´lculo de P y R.
Los tiempos de congelacio´n calculados mediante la ecuacio´n de Plank subesti-
man el valor experimental en un porcentaje que puede llegar a ser aproximadamente
hasta un 40%. Sin embargo, debido a que el planteamiento inicial de Plank tiene
so´lidas bases en la termodina´mica, otros investigadores han considerado diversas
modificaciones a la misma.
Hay por lo menos cuatro me´todos de ana´lisis que comparan bien el tiempo
de congelacio´n del alimento (Pham, Hung y Thompson, Levy y Rjutov). El me´todo
de Levy es el ma´s fa´cil de usar, e´l desarrolla una ecuacio´n para el tiempo final. En
esta ecuacio´n, el cambio de entalp´ıa durante la etapa de congelacio´n de la ecuacio´n
original de Plank ∆Hf se sustituye por el cambio de entalp´ıa total (pre-enfriamiento
+ congelacio´n + post-enfriamiento), mientras que los me´todos de Pham, Hung y
Thompson son los ma´s complicados. Requieren largos ca´lculos elaborados, con varios
para´metros intermedios. Hung y Thompson usan la ecuacio´n de Plank, hacen algunos
cambios para tener en cuenta los per´ıodos de pre-enfriamiento y post-enfriamiento.
La entalp´ıa, es ahora todo el cambio de entalp´ıa entre las temperaturas inicial y
final, desarrollan relaciones para definir nuevos valores de P y R (Pm, Rm) como
funciones de los nu´meros de Biot, Stefan y Plank, adema´s, definen un nuevo gradiente
de temperatura, desde la temperatura inicial hasta la final. Pham, al igual que en
el me´todo de Plank, realizan algunas suposiciones importantes. En primer lugar, las
condiciones ambientales y la temperatura inicial se suponen constantes, mientras que
la temperatura final se fija por el usuario. La versatilidad de la ecuacio´n de Pham
para el ca´lculo del tiempo de congelacio´n radica en la aplicacio´n del factor Ef para
diferentes geometr´ıas. Por u´ltimo D.G. Rjutov presento´ una ecuacio´n, utilizando el
nu´mero de Biot y correlaciones basadas en experimentos realizados con trozos de
carne. Rjutov encontro´ una constante basada en experimentos para la carne igual a
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0.0053.
Hay poca precisio´n mediante el uso de soluciones anal´ıticas complejas. En com-
paracio´n, el me´todo de solucio´n nume´rica es ma´s eficaz para analizar la situacio´n
real. En simulaciones nume´ricas, el cambio de fase y la propiedad f´ısica que var´ıa
con la temperatura se convierten en el punto clave y dif´ıcil del problema de transfe-
rencia de calor en el proceso de congelacio´n. Debido a que existe una interfaz entre
las dos fases, donde el calor se libera o absorbe, se presenta un problema conoci-
do como“problema de l´ımites en movimiento”. Una variedad de enfoques han sido
examinados para la solucio´n de este problema [25]:
Me´todo de malla de fija
Me´todo de malla variable
Me´todo de entalp´ıa
Me´todo de calor espec´ıfico aparente
Me´todo fuente
Me´todo de capacidad efectiva
La mayor´ıa de los estudios realizados utilizan el me´todo de calor espec´ıfico
aparente ya que es uno de los ma´s sencillos, precisos y ra´pidos de utilizar.
Wang et al. [26] realizaron un estudio, en el cual utilizaron el enfoque de calor
espec´ıfico aparente. El calor latente de cambio de fase se describe con una curva
cuadra´tica que simula el cambio de la conductividad te´rmica y el calor espec´ıfico.
Utilizaron el me´todo de Crank-Nicolson, este es un me´todo de diferencias finitas
usado para la resolucio´n nume´rica de ecuaciones en derivadas parciales, tales como
la ecuacio´n de calor. Se trata de un me´todo de segundo orden en tiempo, impl´ıcito
y nume´ricamente estable. Las soluciones nume´ricas se validan con los datos expe-
rimentales citados de la literatura. La validacio´n y ana´lisis esta´n involucrados en
Cap´ıtulo 1. Introduccio´n 13
la temperatura, cambio de tendencia y el tiempo de congelacio´n de los productos.
La temperatura inicial del producto es 20◦C, el congelador esta´ a una temperatura
de -40◦C, el material que se utilizo´ en pruebas es la Karlsruhe (KTS), (gel de me-
tilcelulosa 23%), que utilizan con frecuencia en problemas te´rmicos muy similares
a los alimentos. Se realizo´ una comparativa con los resultados obtenidos con otras
publicaciones, lo cual mostro´ que la media aritme´tica de error relativo era de 4.69%.
Esto mostro´ que el me´todo de la capacidad de calor aparente y la curva cuadra´tica
dan buenos resultados en la simulacio´n de congelacio´n de alimentos con diferentes
formas.
Dima et al. [27] realizaron un trabajo de la congelacio´n de dos productos: carne
de cangrejo en bolsas de pla´stico y tenazas de cangrejo. Se llevo´ acabo el estudio de
forma experimental y nume´rica. El cambio de fase se simulo´ utilizando el me´todo
calor espec´ıfico aparente. Las ecuaciones de gobierno se resolvieron con el me´todo
de elementos finitos. Las muestras de las bolsas y las tenazas de carne de cangrejo
se congelaron en un tu´nel industrial de 6 m de largo con un a´rea transversal de 3.6
m2. El congelador esta´ compuesto por seis ventiladores en la seccio´n superior. La
temperatura mı´nima de enfriamiento del tu´nel era -40◦C y el tiempo de residencia
ma´ximo de las muestras fueron de 40 minutos. La velocidad media del aire en el
tu´nel fue 4.16 m/s. Se utilizo´ el software COMSOL Multiphysics para estudiar el
caso de las tenazas de cangrejo, y Matlab para el caso de la carne de cangrejo
en bolsas de pla´stico. Las predicciones nume´ricas fueron contrastadas con tiempos
de congelacio´n experimentales que muestran un excelente acuerdo. Los modelos se
aplicaron a predecir los tiempos de congelacio´n de una manera ra´pida y precisa.
Moraga et al.[28] realizaron un estudio de la transferencia de calor y masa
conjugada en la congelacio´n de comida por medio de conveccio´n natural. El estu-
dio propone el uso de la ecuacio´n de difusio´n, temperatura y especies en la comida,
como una versio´n simplificada de la ecuacio´n de la energ´ıa y la ecuacio´n de concen-
tracio´n en un estado transitorio para el aire en contacto con esta. El cambio de fase
es incorporado en el modelo matema´tico por medio del me´todo de calor espec´ıfico
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aparente. El me´todo de los volu´menes finitos, con el algoritmo simple, se utiliza para
resolver el sistema de ecuaciones de gobierno. Se realizo´ una prueba experimental
en un congelador dome´stico en funcionamiento, el producto se coloco´ en el refri-
gerador a una temperatura inicial de 26◦C. Se considera que al iniciar el ciclo de
refrigeracio´n las paredes comenzaron a disminuir hasta una temperatura de -33◦C.
Para estas pruebas se utilizo´ Karlsruhe cuya composicio´n es 467.2 g de agua, 230
g de oxietilmetilcelulosa, 5 g de NaCl y 0.8 g de cresol. Las propiedades te´rmicas
de esta sustancia esta´n muy cercanas a los alimentos. El paquete fue puesto dentro
de un congelador de 0.45 m de largo por 0.35 m de altura. Se midio´ la velocidad
del aire en el congelador con un anemo´metro unidireccional siendo de 1.0 m/s. Los
resultados arrojaron una diferencia de 0.8 a 3◦C entre el me´todo experimental y el
me´todo nume´rico.
Moraga et al. [29] realizaron otro estudio utilizando la conveccio´n forzada y la
conduccio´n de calor en un alimento en forma de placa. Ellos resolvieron el problema
de congelacio´n, usando el me´todo de volu´menes finitos. Se empleo´ el me´todo de
calor espec´ıfico aparente para simular el cambio de fase. La muestra consiste en una
porcio´n en forma de plato de carne de salmo´n, con una geometr´ıa de placa de 24
mm de altura y 158 mm de longitud. La temperatura del aire dentro de la ca´mara
es controlada por un termostato con un rango de temperatura de -29◦C hasta -24◦C.
La instalacio´n experimental inclu´ıa una ca´mara de volumen interno de refrigeracio´n
igual a 0.6 m3, una unidad de refrigeracio´n con dos ventiladores. Se utilizo´ un Re =
10,000. Los resultados entre el comparativo del experimental y el me´todo nume´rico
es entre 1.9 a 10.6% de diferencia.
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1.4 Factores evaluados en la congelacio´n de
alimentos
Como se ha mencionado anteriormente, los factores que afectan ma´s el proceso
de congelacio´n de alimentos son: la velocidad del fluido, la temperatura inicial, la
geometr´ıa del producto, sobre todo el espesor, y el coeficiente de conveccio´n. De
acuerdo con esta informacio´n se realizo´ una bu´squeda bibliogra´fica de estudios eva-
luando estos factores, algunos de ellos son:
Perussello et al. [30] estudiaron el procedimiento de congelacio´n por convec-
cio´n, evaluando el impacto de 5 diferentes velocidades de aire las cuales fueron: 0
(utilizando conveccio´n natural), 1, 3, 5, 7 m/s, aplicado a frijoles verdes de 0.00224
± 0.00027 kg este estudio utiliza el me´todo de calor espec´ıfico aparente (por lo tanto
el calor espec´ıfico y la conductividad te´rmica var´ıan con respecto a la temperatura
de entre -40 y 30◦C). Se desarrollo´ un co´digo computacional en diferencias finitas, el
software utilizado es Matlab, se realizo´ una comparativa con resultados experimen-
tales de la literatura para validar el co´digo. La temperatura del congelador fue de
-40◦C, y la temperatura inicial de los frijoles fue de 26◦C hasta llegar a -18◦C. El
tiempo aproximado que tardo fue 17, 6.9, 4, 3.4 y 2.8 minutos respectivamente con
las velocidades y los coeficientes de transferencia de calor 17.44, 39.36, 84.19, 106.64
y 127.49 (W/m2 ◦C). De acuerdo con estos datos se comprobo´ que el coeficiente de
transferencia de calor y tiempo de congelacio´n son fuertemente influenciados por la
velocidad del aire aplicado durante la congelacio´n, ma´s que por otros factores, el
porcentaje de error utilizado con esta funcio´n comparado con lo experimental fue de
3.1 a 6.8%. .
M. V. Santos et al. [5] desarrollaron un modelo nume´rico utilizando la te´cnica
de elementos finitos para predecir los tiempos de congelacio´n de champin˜ones, consi-
derando la forma real del producto. Se utilizo´ el me´todo de calor espec´ıfico aparente
siendo el calor espec´ıfico, conductividad te´rmica y la densidad del champin˜o´n de-
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pendiente de la temperatura (entre -40 y 20◦C). El software utilizado fue Matlab, se
var´ıan las temperaturas del congelador a -15◦C, -20◦C y -30◦C, de igual manera se
evaluaron distintos valores de coeficientes de transferencia de calor, por conveccio´n
natural (h = 6.20 W/m2 K), de conveccio´n forzada (h = el 20 a 90 W/m2 K), de
impacto de aire (h = 80 a 160 W/m2 K), inmersio´n en nitro´geno l´ıquido (170 a 425
W/m2 K) y la inmersio´n en fluido agitado (160-1,500 W/m2 K). De esta manera,
las simulaciones se llevaron a cabo con el fin de obtener los tiempos de congelacio´n
para diferentes temperaturas de fluidos externos y la transferencia de calor de super-
ficie, considerando una temperatura inicial del champin˜o´n de 10◦C. En conclusio´n
el comparativo del experimental con la simulacio´n dio diferencia ma´xima de 3.1◦C,
y considerando las diferentes condiciones de operacio´n pueden ser de utilidad para
disen˜ar equipos de congelacio´n y optimizar los procesos.
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1.5 Motivacio´n
Cada vez ma´s como sociedad nos hacemos dependientes al uso de fuentes de
energ´ıa para satisfacer nuestras necesidades. Gasolina, carbo´n, electricidad, gas, etc.,
son diversos medios que utilizamos cotidianamente para conseguir la energ´ıa que
requerimos en nuestras actividades diarias.
La electricidad es el energe´tico que ma´s se consume en los hogares mexicanos.
De acuerdo con la Secretar´ıa de Energ´ıa (SENER, [31]) en el an˜o 2014 se generaron
258,256 GWH de los cuales fueron destinados al sector dome´stico 53,914 GWH,
convirtie´ndolo en el segundo sector de mayor consumo de energ´ıa ele´ctrica con un
26%, despue´s de la Industria que predomina con un 58%, y siguiendo con un menor
consumo los sectores como Comercial con 7%, Agr´ıcola 5% y Servicios 4% (SIE
Sistema de Informacio´n Energe´tica) [32].
De acuerdo con la Comisio´n Nacional para el Uso Eficiente de la Energ´ıa (CO-
NUEE), el consumo promedio en el an˜o 2015, exclusivamente de electricidad en un
hogar, esta´ distribuido de la siguiente manera: el 40% a iluminacio´n, el 29% al re-
frigerador, el 13% al televisor, el 7% a otros electrodome´sticos, el 6% a la plancha y
el 5% a la lavadora de ropa. (Comisio´n Nacional para el Uso Eficiente de la Energ´ıa
[1]).
Figura 1.1: Consumo Energe´tico [1]
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El refrigerador es uno de los electrodome´sticos con mayor consumo de energ´ıa
en un hogar. Su funcio´n es retardar los procesos qu´ımicos y biolo´gicos de los ali-
mentos, su deterioro y la pe´rdida de calidad [12]. De acuerdo con la CONUEE, el
consumo de un refrigerador esta´ndar en un hogar es de 575 watts por hora, su fun-
cionamiento se basa en tomar calor de la parte de baja temperatura y lo expulsa
al exterior, obviamente empleando una fuente de energ´ıa, en este caso, la ele´ctrica.
Al abrir el refrigerador afectamos su consumo ya que poseen un proceso c´ıclico de
compresio´n y descompresio´n de un gas para as´ı extraer calor de la parte interior
y sacarlo a trave´s del condensador. Para controlar este sistema, los refrigeradores
poseen un termostato.
Del total de hogares que cuentan con refrigerador, alrededor del 96% consu-
men alimentos congelados una vez a la semana como mı´nimo. Los cambios que se
han producidos en las preferencias y los ha´bitos alimentarios de los consumidores se
reflejan con total claridad en el volumen de ventas de las diferentes ramas en que
se subdividen las industrias de productos alimenticios. En muchos pa´ıses industria-
lizados se produjo una fuerte expansio´n en la rama de los alimentos congelados, que
transmite una imagen de alimentacio´n sana y de ra´pida preparacio´n, siendo la como-
didad el factor ma´s importante para el mercado mundial de alimentos congelados,
ya que los consumidores buscan variedad de opciones de alimentos que requieren un
tiempo mı´nimo de preparacio´n [18].
A medida que se perfeccionan las te´cnicas de congelacio´n, esta rama de la ac-
tividad industrial ofrece un ma´s amplio abanico de productos, englobando a frutas,
hortalizas, pescados, mariscos, carne, aves, productos la´cteos y productos de pani-
ficacio´n, as´ı como a una extensa gama de postres que han sido sometidos a varias
etapas del proceso de elaboracio´n y en muchos casos esta´n prontos para ser consu-
midos. La venta de alimentos congelados incrementa en muchos pa´ıses. El consumo
en Ame´rica Latina de alimentos congelados se encuentra por debajo de los pa´ıses
desarrollados como Inglaterra, que registra el mayor consumo a nivel mundial con
44,6 kilos per capita al an˜o, seguidos por Canada´, con 42.5 kilogramos y Estados
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Unidos, con un consumo de 36 kilos.
En Me´xico el consumo comparado con otros pa´ıses au´n es muy pequen˜o, la
variedad de productos esta´ concentrada y los ha´bitos de la sociedad esta´n cambiando
ma´s aceleradamente. Del an˜o 2006 al 2011, el valor de las ventas de estos productos
en Me´xico se elevo´ un 8.5% [10].
Se ha establecido que cuanto ma´s ra´pida sea la congelacio´n de alimentos mejor
calidad tendra´ debido a que el contenido de agua en estos es de suma importan-
cia. El taman˜o y la estructura de los cristales de hielo dependen de la rapidez de
enfriamiento utilizada y del grado de post-enfriamiento del sistema. La congelacio´n
lenta da tiempo a los fluidos dentro de la ce´lula para convertirse en grandes cristales
de hielo, como el agua se expande cuando se congela, los bordes afilados de estos
cristales hacen agujeros a trave´s de las paredes de las ce´lulas y cuando el alimento
se descongela el fluido se escapa. En cambio, cuando se congela de forma ra´pida se
forman cristales de hielo ma´s pequen˜os que no dan˜an las ce´lulas del alimento [12].
Se busca entonces crear un disen˜o funcional para la congelacio´n de alimentos
a trave´s de un mejor conocimiento de los feno´menos de transferencia de calor que
tienen lugar en los mismos. Esto involucra evaluar los factores fundamentales que
rigen el proceso de congelacio´n, sin incrementar su consumo energe´tico.
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1.6 Hipo´tesis
Es posible evaluar el proceso de congelacio´n de alimentos mediante el estudio
de la transferencia de calor con me´todos nume´ricos y experimentales. Estos estudios
se pueden hacer variando ciertos factores como la velocidad del fluido, temperatura
de la corriente libre, el a´rea de impacto y las dimensiones y forma del producto,
sobre todo el espesor. Los resultados permiten determinar cua´l de estas variables
afecta ma´s este proceso y as´ı poder reducir el tiempo de congelacio´n.
1.7 Objetivo
El objetivo general del presente trabajo es evaluar los para´metros que determi-
nan la rapidez de congelacio´n de los alimentos con el objeto de encontrar condiciones
favorables que reduzcan dicho tiempo. Se hara´ uso de tecnolog´ıas computacionales
para el desarrollo de un estudio parametrizado.
1.7.1 Objetivos Particulares
Estudiar mediante me´todos nume´ricos el proceso de transferencia de calor que
ocurre en la congelacio´n de alimentos para proponer estrategias convenientes.
Evaluar mediante un disen˜o de experimentos diferentes factores que influyen
en la congelacio´n de los alimentos.
Construir un prototipo sencillo para evaluar el proceso de congelacio´n de ali-
mentos.
Evaluar mediante una serie de re´plicas experimentales el porcentaje de error
de los resultados nume´ricos.
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Evaluar el prototipo bajo condiciones controladas.
Evaluar la fiabilidad del me´todo empleado para simular el proceso de congela-
cio´n.
Cap´ıtulo 2
Ana´lisis Nume´rico y Modelado
computacional
2.1 Definicio´n del problema
El problema que se plantea en este trabajo es la congelacio´n de alimentos.
Vamos a considerar un fluido (aire) que se mueve a lo largo de un pequen˜o tu´nel de
viento cuyas medidas son 53 cm de largo, 13.5 cm de altura y 16 cm de ancho, por
conveccio´n forzada ya que posee en un extremo un ventilador. El otro extremo es la
salida del fluido. Las laterales son paredes. Se desprecia la transferencia de calor con
el medio ambiente. El producto es colocado en el centro del tu´nel sobre una rejilla.
El producto entra a 20◦C. Se plantea la evaluacio´n de cuatro factores que afecten
la transferencia de calor en el alimento: velocidad del flujo forzado, temperatura del
flujo, inclinacio´n del producto respecto a la corriente libre del flujo forzado y espesor
del producto a congelar. Cada uno de estos factores tiene dos variables a evaluar.
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Figura 2.1: Modelo f´ısico
2.2 Modelo F´ısico
Los flujos forzados pueden ser internos o externos. En la conveccio´n forzada se
obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o en un tubo por medios externos,
como una bomba o un ventilador. Este es el caso de estudio que nos ocupa en este
trabajo de tesis.
2.2.1 Flujo paralelo sobre placas
Es un caso representativo de flujo externo sobre superficies so´lidas. Un fluido
viscoso fluye paralelo a una pared so´lida de largo L a temperatura Tp > To.
Al incidir tiene velocidad y temperatura uniforme (V o, To). En el fluido, sobre la
superficie, se crean gradientes de velocidad y temperatura. Si el Nu´mero de Reynolds
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del flujo (V oρL
µ
) es “alto”, estos gradientes existen en franjas estrechas de espesores
δ y δt. Estas zonas se denomina “capas l´ımite” dina´mica y te´rmica respectivamente.
Su pequen˜o espesor implica: L >> δ y L >> δt. La superficie impone velocidad
nula (u = 0) en la superficie a este flujo que ten´ıa velocidad uniforme.
Figura 2.2: Flujo paralelo sobre el alimento
El problema consiste en determinar el tiempo que tarda en alcanzar -18◦C el
centro geome´trico del alimento, mediante la solucio´n nume´rica de un modelo tridi-
mensional, en estado transitorio y con aire como fluido. Las condiciones de frontera
son variables del disen˜o de experimentos. El cambio de fase del producto se mo-
dela mediante el me´todo del calor espec´ıfico aparente. El modelo de turbulencia
empleado es el de Spalart-Allmaras. Se desprecia la radiacio´n te´rmica y las paredes
se consideran adiaba´ticas.
2.2.2 Modos de transferencia de calor
Al considerar los modos de transferencia de calor en la ecuacio´n de conservacio´n
de la energ´ıa, da lugar a una ecuacio´n diferencial en derivadas parciales (en algunos
casos ecuaciones integro-diferenciales) cuya solucio´n, para determinadas condiciones
iniciales y de frontera, permite conocer distribuciones de temperatura en el tiempo
y en el espacio, as´ı como la transferencia de calor.
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Los mecanismos f´ısicos de transferencia de energ´ıa son complejos. Generalmente
se acepta clasificarlos junto con otros feno´menos de transporte de propiedades dis-
tintas a la energ´ıa, en tres categor´ıas: conduccio´n, conveccio´n y radiacio´n. Conviene
tener presente que dif´ıcilmente suceden los tres modos en forma individual. Por lo
general ocurren simulta´neamente, si bien predomina uno de ellos. En el ana´lisis sim-
plificado de problemas de transferencia de calor es necesario, considerar por separado
cada uno de los tres modos [33].
2.2.2.1 Transferencia de calor por conduccio´n
El te´rmino conduccio´n de calor se refiere a la transferencia de energ´ıa te´rmica
por difusio´n en un medio que no tiene movimiento interno relativo como un so´lido
o un fluido en reposo. Es originado por la actividad de las part´ıculas que forman el
material, unas de las cuales son ma´s energe´ticas que otras, a las que transfieren su
energ´ıa las primeras. El proceso f´ısico mediante el cual se logra este efecto se puede
visualizar, a nivel microsco´pico, como los frecuentes choques entre las mole´culas en
el caso de un gas, y con ciertas restricciones en el caso de un l´ıquido; o bien, mediante
la vibracio´n de la estructura cristalina y la traslacio´n de electrones en el caso de los
so´lidos.
El efecto macrosco´pico de lo anterior es que, como resultado de una diferencia
de temperaturas entre dos regiones del medio conductor, se transfiere energ´ıa con
una rapidez que resulta directamente proporcional a la diferencia de temperaturas










Lo anterior expresa La Ley de Fourier, en donde Q es la rapidez de conduccio´n
de calor (es decir la energ´ıa por unidad de tiempo), q es la rapidez de conduccio´n de
calor por unidad de a´rea o flujo de calor, ∂T
∂x
es el gradiente de temperatura, A es
el a´rea perpendicular a esta direccio´n y k es un factor de proporcionalidad llamado
conductividad te´rmica, que depende del material. El signo negativo resulta necesario
para satisfacer la segunda Ley de la Termodina´mica: el calor debe transmitirse en
la direccio´n en que disminuye la temperatura, independientemente de co´mo este´n
definidas las coordenadas espaciales [33].
2.2.2.2 Transferencia de calor por conveccio´n
La conveccio´n es el modo de transferencia de energ´ıa entre una superficie so´lida
y el l´ıquido o gas adyacente que esta´ en movimiento. Comprende los efectos combina-
dos de la conduccio´n y el movimiento de fluidos. Cuanto ma´s ra´pido es el movimiento
de un fluido, mayor es la transferencia de calor por conveccio´n. En ausencia de cual-
quier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie
so´lida y el fluido adyacente es por conduccio´n pura. La presencia de movimiento
masivo del fluido incrementa la transferencia de calor entre la superficie so´lida y el
fluido, pero tambie´n complica la determinacio´n de la rapidez de esa transferencia.
A pesar de la complejidad de la conveccio´n, se observa que la rapidez de la
transferencia de calor por conveccio´n es proporcional a la diferencia de temperatura
y se expresa de la siguiente forma:
Qconv = hAs(Ts − T∞) (W ) (2.3)
Generalmente conocida como Ley de Newton del enfriamiento, donde Q es el
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flujo de calor perpendicular al segmento de la superficie A de la pared; Ts y T∞,
respectivamente, son las temperaturas de la pared y el fluido a una distancia sufi-
cientemente alejada de aquella; A es el a´rea superficial a trave´s de la cual tiene lugar
la transferencia de calor y h es un coeficiente de transmisio´n de calor por conveccio´n,
el cual depende de las condiciones de capa l´ımite, en las que influyen la geometr´ıa de
la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de propiedades
termodina´micas del fluido, tales como la densidad, la viscosidad, la conductividad
te´rmica, etc.
La conveccio´n se clasifica como conveccio´n natural (o libre) y forzada, depen-
diendo del origen que da lugar al movimiento del fluido [33, 34].
2.2.2.3 Conveccio´n Forzada
En la conveccio´n forzada, el movimiento del fluido se debe a sistemas externos
como bombas o ventiladores. El patro´n de flujo que presente el fluido va a depender
de la relacio´n entre las fuerzas de inercia y viscosas.
La conveccio´n forzada se clasifica a su vez en externa e interna dependiendo
de si el flujo de fluido es interno o externo, dependiendo si se fuerza al fluido a fluir
por un canal confinado (superficie interior) o por una superficie abierta. El flujo de
un fluido no limitado por una superficie (placa, alambre, exterior de un tubo) es
flujo externo. El flujo por un tubo o ducto es flujo interno si ese fluido esta´ limitado
por completo por superficies so´lidas. El flujo de l´ıquidos en un tubo se conoce como
flujo en canal abierto si ese tubo esta´ parcialmente lleno con el l´ıquido y se tiene una
superficie libre.
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2.2.2.4 Conveccio´n Natural
La conveccio´n natural se origina cuando una fuerza de cuerpo ejerce su accio´n
en un fluido donde existe un gradiente de densidad. El efecto global es una fuerza
de flotacio´n que provoca corrientes convectivas, siendo el caso ma´s comu´n cuando el
gradiente de densidad se debe a un gradiente de temperatura y la fuerza de cuerpo
proviene de un campo gravitacional. Siendo las velocidades del fluido en conveccio´n
libre generalmente mucho ma´s pequen˜as que las velocidades de un flujo convectivo
forzado, los correspondientes coeficientes de conveccio´n tambie´n resultan menores en
el primer caso [33].
2.2.2.5 Conveccio´n natural y forzada combinadas
En los problemas de transferencia de calor por conveccio´n forzada, algo de
conveccio´n natural toma lugar; pero cuando el campo de velocidad externa es do-
minante, los efectos de la conveccio´n natural son despreciables. Inversamente, si los
campos de velocidad generados por los efectos de flotacio´n son dominantes, los efec-
tos de conveccio´n forzada, si los hay, son despreciables y el problema es tratado como
conveccio´n puramente natural. Existen tambie´n numerosas situaciones pra´cticas en
las cuales la conveccio´n forzada y la natural son del mismo orden de magnitud y
ninguna de ellas puede ser despreciada. Estos casos se dan cuando la velocidad de
flujo es baja, lo que permite que subsistan los dos tipos de conveccio´n [12, 34].
2.2.2.6 Para´metros adimensionales
Los siguientes nu´meros adimensionales han sido identificados y utilizados en
correlaciones para determinar el coeficiente h en problemas de transferencia de calor
por conveccio´n:
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Nu´mero de Nusselt (Nu), que involucra el coeficiente convectivo (h), la
dimensio´n caracter´ıstica del cuerpo (Lc) y la conductividad te´rmica del flui-
do (k). Esta expresio´n adimensional puede considerarse como la razo´n de la
dimensio´n caracter´ıstica del sistema y el grosor de la capa l´ımite del fluido,
la cual transmitira´ calor por conduccio´n en la misma razo´n que la calculada





Transferencia de calor por conveccion
Transferencia de calor por conduccion
(2.4)
Nu´mero de Reynolds (Re), que involucra la dimensio´n caracter´ıstica del
sistema (Lc), la velocidad del fluido (v), la densidad (ρ) y la viscosidad (µ)
del fluido. Puede ser considerado como una razo´n que relaciona las fuerzas de








Nu´mero de Prandtl (Pr), que involucra el calor espec´ıfico (Cp), la viscosidad
(µ) y la conductividad te´rmica (k) del fluido. Puede considerarse como la
razo´n que relaciona la difusividad del momentum (µ/ρ), a la difusividad de
calor (k/ρ Cp), y correlaciona f´ısicamente el espesor relativo de la capa l´ımite








Nu´mero de Grashof (Gr), que relaciona la dimensio´n caracter´ıstica del sis-
tema (Lc), la aceleracio´n de gravedad (g), el coeficiente de expansio´n te´rmica
(β), la densidad (ρ) y la viscosidad dina´mica (µ) del fluido, y la diferencia de
temperaturas (∆T ) entre la superficie y la temperatura del fluido al otro lado
de la capa l´ımite. Este nu´mero puede ser considerado como la razo´n de las
fuerzas de gravedad y las fuerzas viscosas, producto del cambio de temperatu-
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ras en el fluido. Este nu´mero se utiliza en la conveccio´n natural y su papel es
similar al nu´mero de Reynolds en la conveccio´n forzada.
Gr =








Los nu´meros adimensionales anteriormente descritos se relacionan de diferentes
formas entre s´ı, dependiendo si la transferencia de calor se presenta como conveccio´n
natural o forzada.
Conveccio´n natural Este tipo de conveccio´n esta´ representada por relaciones
adimensionales de la siguiente forma:
Nu = f(Gr, Pr) (2.8)
Conveccio´n forzada Este tipo de conveccio´n esta representada por relaciones
adimensionales de la siguiente forma:
Nu = f(Re, Pr) (2.9)
Conveccio´n natural y forzada combinadas Las relaciones adimensionales
son de la siguiente forma:
Nu = f(Re, Pr,Gr) (2.10)
Los grupos adimensionales que aparecen en esta ecuacio´n representan la razo´n
entre las fuerzas de flotacio´n y las de inercia. Cuando esta razo´n es del orden de
la unidad, esto es Gr ∼ Re2 , la conveccio´n natural no puede ser ignorada en
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comparacio´n con la conveccio´n forzada, y estas deben analizarse simulta´nea-
mente. Sin embargo, cuando esta relacio´n es menor que la unidad, la conveccio´n
forzada predomina, pudie´ndose despreciar la conveccio´n natural [16, 35].
2.3 Metodolog´ıa de simulacio´n
Este estudio se realizo´ utilizando el software comercial ANSYS Fluent que es
un programa que permite la solucio´n de problemas de flujo de fluidos y transferencia
de calor para geometr´ıas simples y complejas. Este programa resuelve las ecuaciones
diferenciales de conservacio´n de masa y cantidad de movimiento para flujos. Resuelve
una ecuacio´n adicional para la conservacio´n de energ´ıa en todos los casos, mediante
el me´todo de volu´menes finitos.
Para calcular una solucio´n y mostrar resultados, FLUENT utiliza una interfase
interactiva donde se trabajan las tres etapas principales un pre-procesamiento, la
solucio´n y el post-procesamiento.
Los pasos principales para la solucio´n de un problema utilizando FLUENT son
los siguientes:
1. Se realiza el modelo geome´trico asistido por un ordenador (CAD, en este caso
se utiliza SolidWorks).
2. Utilizando el programa ANSYS DesignModeler, se realizan planos, cortes, unio-
nes, para obtener el dominio de co´mputo.
3. Para generar la discretizacio´n del dominio se trabaja con ANSYS Meshing y
se evalu´a la calidad de esta utilizando un para´metro llamado skewness; por
u´ltimo, se importa la malla.
4. Seleccionar la formulacio´n para resolver (segregado, acoplado impl´ıcito o expl´ıci-
to), en nuestro caso utilizamos una solucio´n acoplada apareciendo en la versio´n
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de fluent como Pressure Based. Se selecciona este algoritmo acoplado basado
en la presio´n ya que resuelve un sistema que comprende las ecuaciones de
momentum y la ecuacio´n de continuidad basado en la presio´n. Y puesto que
estas ecuaciones se resuelven de una manera estrechamente acoplada, la tasa
de convergencia de solucio´n mejora significativamente en comparacio´n con el
algoritmo segregado.
5. Seleccionar el estado en que se resolvera´ el problema, ya sea transitorio o
estacionario, este problema se resuelve como transitorio.
6. Elegir las ecuaciones para resolver: modelo laminar o turbulento, modelos de
transferencia de calor, se habilita la ecuacio´n de la energ´ıa y en este caso se elige
el modelo Spalart-Allmaras debido a que es un modelo relativamente simple,
que resuelve una sola ecuacio´n de transporte para una variable ν y se utiliza
ampliamente para aplicaciones aerodina´micas.
7. Especificar las propiedades del material. Se utilizo´ el me´todo de calor espec´ıfico
aparente, para simular el cambio de fase. Primero se realizaron pruebas expe-
rimentales para poder determinar el rango de temperatura para el cambio de
fase. Las propiedades del aire se mantienen constantes.
S´ımbolo Propiedad Unidad
ρ 1.225 kg/m3
Cp 1,006.43 J/kg· K
k 0.0242 W/m · K
ν 1.7894x10−5 m2/s
Tabla 2.1: Propiedades del aire
8. Especificar las condiciones de frontera. Las paredes del tu´nel se consideran
adiaba´ticas, la presio´n manome´trica a la salida es considerada 0 Pa. y variamos
la velocidad y la temperatura en cada caso evaluado.
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9. Ajustar la solucio´n con los para´metros de control. Es importante tener un
buen control de convergencia, ya que de esto depende de que la solucio´n sea
suficientemente precisa. Los residuales son una medida de desequilibrio local
de cada ecuacio´n conservativa del volumen de control. El tipo ma´s comu´n es el
RMS (Root Mean Square). Con estos residuales se especifica de que´ orden han
de ser para que la solucio´n alcance convergencia de magnitud de 10−3, 10−4.
10. Los datos que se miden en esta solucio´n son la temperatura en el centro
geome´trico del producto, y un 25% hacia el frente y 25% hacia la parte trasera
del producto. Se registro´ la temperatura cada 10 segundos, adema´s del flujo
de calor en todas las paredes del producto.
11. Se asigna la temperatura inicial al fluido refrigerante y del producto. Este
u´ltimo siempre inicia a 20◦C, mientras que el fluido depende del caso a evaluar.
12. Se inicializa el valor de la velocidad y temperatura del campo de flujo.
13. En las simulaciones a tiempo real se tiene en cuenta el CFL Number o Courant
Number, para´metro que para una dimensio´n se define como Cr=u·∆t
∆x
; donde u
es la velocidad del fluido, ∆t es el intervalo de tiempo y ∆x es el taman˜o de
la celda. El paso de tiempo se definio´ en 10 segundos, debido a una serie de
pruebas con un paso de tiempo menor el resultado de las simulaciones era el
mismo, por lo cual para evitar un uso exagerado de recurso computacional se
eligio´ este paso de tiempo.
14. Se calcula la solucio´n.
15. Para el post-procesamiento de datos se utilizo´ el software CFD Post.
16. Se realizo´ un ana´lisis de sensibilidad de malla para poder determinar una malla
adecuada sin gastar demasiado recurso computacional.
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2.4 Dina´mica de Fluidos Computacional
La Dina´mica de Fluidos Computacional, conocida como CFD, se define como
el conjunto de metodolog´ıas que permiten a una computadora proporcionar una
simulacio´n nume´rica al flujo de fluidos.
Usamos la palabra “simulacio´n” para indicar que usamos la computadora para
resolver nume´ricamente las leyes que rigen el movimiento de los fluidos, dentro o
alrededor de un sistema material, su geometr´ıa tambie´n se modela en el equipo. Por
lo tanto, todo el sistema se transforma en un entorno virtual o producto virtual [36].
Utiliza una malla computacional para resolver las ecuaciones que describen el
flujo de fluidos, es decir, la ecuacio´n de continuidad y el conjunto de ecuaciones de
Navier-Stokes, y cualquier ecuacio´n de conservacio´n adicional, tales como balance
de energ´ıa, a trave´s de cada celda de la malla por medio de un procedimiento itera-
tivo con el fin de predecir y visualizar las distribuciones de velocidad, temperatura,
presio´n, etc [37].
Actualmente se esta´ recurriendo al poder de la dina´mica de fluidos compu-
tacional (CFD) para modelar los procesos industriales, realizar ana´lisis exhaustivos,
y el disen˜o de los sistemas ma´s eficientes. La adopcio´n de los estudios en CFD en
los u´ltimos an˜os ha sido inevitable y progresivo, ya que los altos costos y el consumo
de tiempo asociados con la experimentacio´n a menudo han impedido el deseo de
producir resultados eficientes con profundidad.
La realizacio´n de un estudio de CFD exige el uso de tres etapas, con cada
entorno que representa una seccio´n igualmente importante del proceso de modelado
[37].
Preprocesamiento
Se basa en las limitaciones y condiciones de modelado de entrada por el usuario
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a trave´s de enunciados matema´ticos al preprocesador. El preprocesador de software
CFD tiene todos los datos en bruto y los enunciados matema´ticos atribuibles al
e´xito potencial de un ejercicio de modelizacio´n. Las principales tareas que enfrenta
un usuario en el entorno de pre-procesamiento incluyen:
Especificacio´n y definicio´n de la geometr´ıa
Desarrollo de la malla
Seleccio´n del feno´meno f´ısico
Definir las propiedades de los fluidos, modelos f´ısicos y especificacio´n de las
condiciones de frontera.
Solucio´n
El solucionador dentro del software CFD organiza la entrada matema´tica del
preprocesador en matrices nume´ricas y los resuelve mediante un me´todo iterativo.
Los me´todos iterativos se utilizan comu´nmente para resolver un conjunto de ecua-
ciones discretizadas para que puedan ser aplicadas a una sola variable dependiente.
Existen distintas te´cnicas de solucio´n nume´rica: Diferencias finitas, elementos
finitos, me´todos espectrales, volu´menes finitos.
A grandes rasgos el algoritmo nume´rico incluye los siguientes pasos:
Integracio´n de las ecuaciones de gobierno de flujo de fluido en todo el volumen
de control del dominio
Discretizacio´n: conversio´n de las ecuaciones integrales resultantes en una sis-
tema de ecuaciones algebraicas
Solucio´n de las ecuaciones algebraicas por un me´todo iterativo
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Post procesamiento
El post procesamiento permite al usuario visualizar y examinar la solucio´n del
campo resultante. Contornos, vectores y gra´ficos de l´ıneas, para mejorar la interpre-
tacio´n de los resultados [37].
2.5 ANSYS Fluent
Este estudio se realizo´ utilizando el software comercial ANSYS Fluent que es
un programa que permite la simulacio´n de problemas de flujo de fluidos y trans-
ferencia de calor para geometr´ıas simples y complejas. Esta´ escrito en lenguaje de
programacio´n C; este programa resuelve mediante el me´todo de volu´menes finitos
las ecuaciones diferenciales de conservacio´n de masa y cantidad de movimiento, pa-
ra flujos que implican la transferencia de calor o de compresibilidad, resuelve una
ecuacio´n adicional para la conservacio´n de energ´ıa [8].
En la actualidad, empresas de todo el mundo se benefician del uso del software
ANSYS FLUENT como parte integral del disen˜o y de las fases de optimizacio´n del
desarrollo del producto. Las funciones definidas por el usuario permiten la imple-
mentacio´n de nuevos modelos y una amplia personalizacio´n de los existentes. Las
caracter´ısticas interactivas de ajuste, solucio´n y post-procesado del solucionador de
ANSYS FLUENT facilitan hacer pausas en un ca´lculo, examinar los resultados con
el post-procesado integrado, realizar cambios y ajustes, y luego continuar con el
ca´lculo dentro de la misma aplicacio´n. Pueden leerse casos y archivos de datos en
ANSYS CFD-Post para un mayor ana´lisis con herramientas de post-procesado y
comparacio´n en paralelo de diferentes casos [8].
Este programa se basa en lo siguiente:
1. El resolvedor esta´ basado en el me´todo de volu´menes finitos.
2. El dominio es discretizado en un conjunto finito de volu´menes de control.
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3. Solucio´n de las ecuaciones de conservacio´n (transporte) para masa, momentum,
energ´ıa, etc.
Para calcular una solucio´n y mostrar resultados, FLUENT utiliza una inter-
face interactiva a trave´s de menu´s. La interface esta´ compuesta por tres elementos
principales un pre-procesador, un resolvedor y un post-procesador.
2.5.1 Aproximaciones de Discretizacio´n
Consiste en realizar la discretizacio´n espacial y temporal del dominio de solu-
cio´n lo cual an˜ade nuevas aproximaciones al proceso de resolucio´n nume´rica. Existen
tres grandes aproximaciones usadas en la discretizacio´n de las ecuaciones: el me´to-
do de diferencias finitas, el me´todo de volu´menes finitos y el me´todo de elementos
finitos. Hay tambie´n otros me´todos destinados a problemas ma´s espec´ıficos como
pueden ser los esquemas espectrales, los me´todos de elementos de contornos, entre
otros [38].
2.5.1.1 Volu´menes finitos
El programa ANSYS Fluent utiliza la metodolog´ıa de volu´menes finitos, este
me´todo utiliza la forma integral de las ecuaciones de conservacio´n como su punto
inicial. El dominio de solucio´n se subdivide en un nu´mero finito de volu´menes de
control (VC) mediante una malla la cual, en contraste al me´todo de diferencias fini-
tas, define las fronteras de los volu´menes de control y no los nodos computacionales.
En este me´todo, las ecuaciones de conservacio´n se aplican a cada volumen de con-
trol. En el centro de cada volumen de control se encuentra un nodo computacional,
sobre el cual se calculan los valores de la variable. Las integrales de superficie y
volumen se aproximan utilizando fo´rmulas de cuadratura. Como resultado, se ob-
tiene una ecuacio´n algebraica para cada volumen de control, en donde aparecen un
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nu´mero de valores nodales vecinos. El me´todo de los volu´menes finitos puede apli-
carse a cualquier tipo de malla, tanto a geometr´ıas sencillas como complejas. Las
mallas u´nicamente define las fronteras de los volu´menes de control y no necesita
relacionarse a un sistema coordenado. Este me´todo tal vez es la aproximacio´n ma´s
sencilla de entender y de programar. Todos los te´rminos que necesitan aproximarse
tienen un significado f´ısico, lo cual indica el porque´ es tan popular en ingenier´ıa. La
desventaja del me´todo de volumen finito comparado con el me´todo de diferencias
finitas es que, los me´todos de orden superior son ma´s dif´ıciles de desarrollarse en
aplicaciones tridimensionales. Esto se debe al hecho de que el me´todo de volumen
finito requiere de tres niveles de aproximacio´n: la interpolacio´n, la diferenciacio´n y
la integracio´n. En esta investigacio´n se utiliza este me´todo, siendo el me´todo actual
ma´s ampliamente aplicado en CFD. La razo´n detra´s del uso de este me´todo (me´to-
do de volumen finito) se encuentra en su generalidad, su sencillez conceptual y la
facilidad de implementacio´n de mallas arbitrarias, estructurada y no estructurada
[36, 39].
Figura 2.3: Volu´menes de control para un me´todo de volumen finito en dos dimen-
siones [39].
El algoritmo nume´rico empleando en el me´todo de volu´menes finitos consiste
en los siguientes pasos:
Integracio´n formal de las ecuaciones gobernantes de flujo de fluidos sobre los
volu´menes de control del dominio de solucio´n.
Discretizacio´n de las ecuaciones, la cual involucra la sustitucio´n de una varie-
dad de aproximaciones del tipo de diferencias finitas, para los te´rminos en la
Cap´ıtulo 2. Ana´lisis Nume´rico y Modelado computacional 39
ecuacio´n integrada, representando los procesos de flujo como conveccio´n, di-
fusio´n y fuentes. Esto convierte a las ecuaciones integrales en un sistema de
ecuaciones algebraicas.
Solucio´n de las ecuaciones algebraicas mediante un me´todo iterativo.
El primer paso, la integracio´n del volumen de control, distingue el me´todo
de volumen finito de las otras te´cnicas de CFD utilizadas. El resultado expresa la
conservacio´n de las propiedades relevantes para cada volumen de taman˜o finito. Esta
clara relacio´n entre el algoritmo nume´rico y el principio de conservacio´n f´ısico, forma
una de las principales atracciones del me´todo de volumen finito y hace su concepto
ma´s fa´cil de entender en comparacio´n con cualquier otro me´todo.
Los co´digos CFD contienen te´cnicas de discretizacio´n adecuadas para el trata-
miento de feno´menos de transporte, conveccio´n (transporte debido al flujo de fluidos)
y difusio´n (transporte debido a las variaciones de una propiedad de punto a punto),
as´ı como tambie´n para los te´rminos fuente (asociados con la creacio´n o destruccio´n
de una propiedad) y la razo´n de cambio con respecto al tiempo. Debido a que los
feno´menos f´ısicos son complejos y no-lineales, se requiere de una solucio´n iterati-
va. Los procedimientos de solucio´n ma´s populares son el algoritmo TDMA l´ınea
por l´ınea para las ecuaciones algebraicas y el algoritmo SIMPLE para asegurar el
correcto acoplamiento entre la presio´n y la velocidad.
2.5.2 Mallas de discretizacio´n en Me´todo de volumen
finito
A continuacio´n se describen brevemente las mallas de discretizacio´n espacial y
temporal que se utilizan en este trabajo.
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2.5.2.1 Malla de discretizacio´n espacial
Representa el dominio de integracio´n espacial del sistema de ecuaciones di-
ferenciales parciales, es decir, las divisiones en xi sobre la cual se encuentran las
derivadas. En este estudio se utiliza una malla estructurada no uniforme, cuya ma-
lla es ma´s fina en las paredes del recinto y en las superficies del producto, con el
propo´sito de apreciar ma´s el feno´meno de la capa l´ımite en estas secciones. Por un
lado, el tipo de malla es importante debido a que una malla que se adapta bien
a la geometr´ıa de intere´s permite introducir las condiciones de frontera adecuadas,
para que los resultados sean f´ısicamente aceptables. Por el otro lado, si la malla es
adecuada a la geometr´ıa y adema´s densa, la descripcio´n del feno´meno f´ısico en esa
regio´n es ma´s aproximada, pero el tiempo del proceso aumenta exponencialmente.
Figura 2.4: Malla de discretizacio´n espacial
2.5.2.2 Malla de discretizacio´n temporal
Si el sistema de ecuaciones no lineales en derivadas parciales es dependiente
del tiempo, las ecuaciones deben discretizarse en espacio y tiempo. La discretiza-
cio´n espacial ya se describio´ anteriormente. La discretizacio´n temporal requiere la
integracio´n de cada te´rmino en la ecuacio´n diferencial sobre un paso de tiempo ∆t.
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= F (φ) (2.11)
donde la funcio´n F incorpora la discretizacio´n espacial. Expresando la derivada tem-
poral usando una discretizacio´n de diferencias finitas, se tiene una discretizacio´n
temporal de primer orden dada por
φn+1 − φn
∆t
= F (φ) (2.12)
donde φ es el escalar, n+ 1 se refiere al valor en el siguiente valor temporal, t+∆t
y n es el valor en el instante de tiempo actual, t.
2.6 Ecuaciones de Gobierno
Las ecuaciones gobernantes de flujo de fluidos representan principios matema´ti-
cos de las leyes de conservacio´n de la f´ısica, las cuales son:
La masa de un fluido se conserva.
La Razo´n de cambio de momentum corresponde a la suma de las fuerzas sobre
la part´ıcula de fluido.
La razo´n de cambio de la energ´ıa es igual a la razo´n de calor adicional ma´s la
suma de la razo´n de trabajo realizado sobre una part´ıcula del fluido.
Los fluidos y la transferencia de calor son feno´menos gobernados por las leyes
f´ısicas expresadas en forma matema´tica, generalmente en te´rminos de ecuaciones
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diferenciales. Cada ecuacio´n emplea una cierta cantidad f´ısica como su variable de-
pendiente e implica que debe de haber un balance entre los diversos factores que
influyen en la variable. Las variables dependientes de estas ecuaciones diferenciales
son usualmente la velocidad, presio´n y temperatura [40].
2.6.1 Ecuacio´n de Continuidad
Este principio es uno de los ba´sicos en el estudio del movimiento de fluidos.










En otras palabras, el incremento de masa dentro de un volumen de control
debe ser igual al flujo de masa entrante, menos el flujo de masa saliente a trave´s de
las superficies del volumen de control [40].













o en forma vectorial
Dρ
Dt
+ ρ∇ · v¯ = 0 (2.15)
donde v¯ es el vector de velocidad (u, v, w), y D
Dt
representa la “Derivada material”,
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2.6.2 Conservacio´n de momentum
La segunda ley de Newton, establece que la razo´n de cambio del momentum
en un VC corresponde a la suma de las fuerzas sobre ese VC.










Hay dos tipos de fuerzas que actu´an sobre un VC de un fluido:
Fuerzas de superficie
• fuerzas de presio´n
• fuerzas viscosas
Fuerzas de cuerpo
• fuerza de gravedad
• fuerza centr´ıfuga
• fuerza de Coriolis
• fuerza electromagne´tica
Las primeras actu´an directamente sobre las superficies del VC y las segundas
actu´an sobre la masa del VC. Lo mencionado anteriormente conduce a las siguientes










































































El estado de esfuerzos de un elemento de fluido se define en te´rminos de la
presio´n y los nueve componentes de esfuerzos viscosos mostrados en la figura 2.5. La
presio´n, un esfuerzo normal, se denota por P . Esfuerzos viscosos se denotan por τ .
La notacio´n habitual del sufijo τij se aplica para indicar la direccio´n de e´stos. Los
sufijos i y j en τij indican que los componentes de tensor actu´an en la j− direccio´n
sobre una superficie normal a la direccio´n i.
Figura 2.5: Componentes del tensor en tres caras del elemento de fluido [2].












El primer te´rmino del lado izquierdo se conoce como te´rmino transitorio el
segundo representa el te´rmino inercial. En el lado derecho de la ecuacio´n, el primer
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te´rmino representa la fuerza neta de presio´n sobre el volumen de control; el segundo
representa el efecto neto de los esfuerzos (normales y cortantes) viscosos y se conoce
como el tensor de esfuerzos viscosos y el u´ltimo te´rmino es el te´rmino fuente en la
ecuacio´n de momentum, el cual representa las fuerzas de cuerpo (fuerza de gravedad)
actuando sobre el VC.
2.6.3 Conservacio´n de la Energ´ıa
Los principios de conservacio´n de masa y balance de fuerzas son en muchos
casos suficientes para resolver la parte de flujo del problema de transferencia de
calor por conveccio´n. Hay que notar en este momento la disponibilidad de cuatro
ecuaciones (conservacio´n de la masa y tres equilibrios de fuerza) para la determi-
nacio´n de cuatro inco´gnitas (tres componentes de la velocidad, adema´s de presio´n).
Sin embargo, la parte de transferencia de calor por conveccio´n del problema requiere
una solucio´n para la distribucio´n de temperatura a trave´s del flujo, especialmente
en las proximidades de las paredes so´lidas ban˜adas por la corriente de fluido porta-
dor de calor. La ecuacio´n adicional para lograr este objetivo es la primera ley de la
termodina´mica o la ecuacio´n de energ´ıa.
La ecuacio´n de energ´ıa se deriva a partir de la primera ley de la termodina´mica,
la cual establece que la razo´n de cambio de energ´ıa de una part´ıcula del fluido es
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Considerando que la energ´ıa de un fluido es la suma de la energ´ıa interna o
te´rmica (i) y la energ´ıa cine´tica (u2+ v2+w2)/2, la ecuacio´n de la energ´ıa tridimen-















































































+ Sx + Sy + Sz
(2.22)




















donde E = (u2 + v2 + w2)/2. El primero y segundo te´rmino del lado izquierdo de
la ecuacio´n 2.23 se conocen como los te´rminos transitorio y convectivo (o advecti-
vo), respectivamente. En el lado derecho, el primer y segundo te´rmino representan
la razo´n total de trabajo realizado sobre el VC del fluido por los esfuerzos en las
superficies; el tercer te´rmino representa la razo´n de calor adicionada al VC del fluido
debido a la conduccio´n de calor y el u´ltimo te´rmino es la razo´n de incremento de
energ´ıa debido a las fuentes de calor.
Au´n cuando la ecuacio´n 2.23 es una ecuacio´n de energ´ıa perfectamente ade-
cuada, es de pra´ctica comu´n extraer los cambios de la energ´ıa cine´tica o meca´nica
para obtener una ecuacio´n para la energ´ıa interna (i) o para la temperatura (T ).
La parte de la ecuacio´n de energ´ıa atribuible a la energ´ıa cine´tica puede encontrarse
multiplicando la ecuacio´n 2.17 por la componente de la velocidad u, la ecuacio´n 2.18
por v y la ecuacio´n 2.19 por w, y sumando todos los resultados pueden mostrarse
Cap´ıtulo 2. Ana´lisis Nume´rico y Modelado computacional 47
que esto conduce a la siguiente ecuacio´n de conservacio´n de la energ´ıa cine´tica (Ek),















donde Ek = (u
2 + v2 +w2)/2. Ahora, restando la ecuacio´n 2.24 de 2.23 y definiendo
un nuevo te´rmino fuente como Si = SE − U · SM , se tiene la ecuacio´n de energ´ıa





















En el caso especial de un fluido incompresible se tiene i = CpT , donde Cp es
el calor espec´ıfico a presio´n constante y ∇ · u¯ = 0. Esto permite rehacer la ecuacio´n


















2.7 Simplificaciones de las ecuaciones
gobernantes
Las ecuaciones de conservacio´n de masa y momentum son ecuaciones dife-
renciales parciales no-lineales, parabo´licas en el tiempo y el´ıpticas en el espacio. Es
dif´ıcil probar mediante las herramientas matema´ticas existentes que existe una u´nica
solucio´n para condiciones de frontera particulares.
Para ciertos tipos de flujos, algunos te´rminos de las ecuaciones gobernantes
no son importantes y pueden despreciarse, pero au´n habiendo simplificado las ecua-
ciones no es posible resolverlas anal´ıticamente y por lo tanto, se tiene necesidad
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de utilizar algu´n me´todo nume´rico. Con el uso del me´todo nume´rico las ecuaciones
simplificadas pueden ahora resolverse, y el esfuerzo en la solucio´n de las mismas se
reduce significativamente. Las simplificaciones en este trabajo son las siguientes:
Flujo incompresible: En muchas aplicaciones, la densidad del fluido puede con-
siderarse constante. La condicio´n de incompresibilidad no implica que la densi-
dad sea constante, sino que la densidad esta´ solo en funcio´n de la temperatura.
Para flujos l´ıquidos la compresibilidad puede despreciarse y en el caso de los
flujos de gases, si el nu´mero de Mach esta´ por debajo de 0.3. De esta manera,
tales flujos pueden suponerse incompresibles.
Fluido newtoniano: En un fluido newtoniano, los esfuerzos viscosos son pro-
porcionales a las razones de la deformacio´n. La forma tridimensional de la ley
de la viscosidad de Newton para flujos compresibles involucra dos constantes
de proporcionalidad: 1) la viscosidad dina´mica, µ, para relacionar los esfuerzos
a las deformaciones lineales y 2) la viscosidad, ζ, para relacionar los esfuerzos a
la deformacio´n volume´trica. Los nueve componentes de los esfuerzos viscosos,




+ ζ∇ · U, τyy = 2µ∂v
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+ ζ∇ · U, τzz = 2µ∂w
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Combinando las ecuaciones constitutivas y de conservacio´n de la cantidad de
movimiento se obtiene la ecuacio´n de Navier-Stokes.
Para un fluido newtoniano, los esfuerzos viscosos son, proporcionales a la rapi-
dez de deformacio´n y al coeficiente de viscosidad. Para flujos incomprensibles,
con propiedades constantes (ρ, Cp, k, µ), las ecuaciones son:


























































































= −∇P + µ∇2u¯+ F¯ (2.31)
No mucho se sabe acerca del segundo coeficiente de viscosidad ζ, debido a
que su efecto es pequen˜o en la pra´ctica. Para gases, una buena aproximacio´n puede
obtenerse tomando el valor ζ = 2µ/3. En los casos donde los fluidos se consideran
incompresibles, el te´rmino ∇ · u¯ = 0.
Ahora, la sustitucio´n de los esfuerzos 2.27 en las ecuaciones 2.17, 2.18, 2.19,
proporciona una forma ma´s u´til para el desarrollo del MVF [2].
2.8 Modelos Computacionales
2.8.1 Spalart-Allmaras
El Modelo de turbulencia de Spalart-Allmaras es un modelo relativamente sim-
ple: resuelve solo una ecuacio´n adicional, frente a las dos ecuaciones adicionales de los
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modelos k− ǫk− ω, y las cinco ecuaciones adicionales del RMS. El modelo Spalart-
Allmaras esta´ especialmente concebido para aplicaciones aerodina´micas, sobre todo
para el caso de flujos que rodean paredes so´lidas (alas, perfiles, cuerpos aerodina´mi-
cos, etc.) y ha mostrado un comportamiento aceptable para capas l´ımite, sometidas
a gradientes de presio´n adversos.
El modelo en mencio´n, se fundamento´ en la anteriormente descrita Hipo´tesis
de Boussinesq, y tiene como objetivo principal calcular la viscosidad cinema´tica
turbulenta νt . El modelo propuesto por Spalart-Allmaras ha sido implementado
en FLUENT de manera que sean usadas funciones de pared cuando la resolucio´n
del mallado no sea suficientemente fina y es el menos costoso de los modelos de
turbulencia, porque solo resuelve una ecuacio´n de transporte turbulenta [7].
La variable de transporte en el modelo Spalart-Allmaras, ν˜ , es ide´ntica a la
viscosidad cinema´tica turbulenta excepto en la regio´n cercana a la pared (regio´n























− Yv + Sv˜
(2.32)
donde Gv representa la produccio´n de la viscosidad turbulenta, y Yv la destruccio´n
de la viscosidad turbulenta que ocurre en la regio´n cerca de las paredes debido al
bloqueo de la pared y la amortiguacio´n de la viscosidad. Las constantes σv, Cb2 y
Sv˜ representan el te´rmino fuente definido por el usuario.
La viscosidad turbulenta, µt, es calculada de:
µt = ρv˜fv1 (2.33)
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El te´rmino de la produccio´n, Gv, es modelado de la siguiente manera:
Gv = Cb1ρS˜v˜ (2.36)
donde:




fv2 = 1− χ
1 + χfv1
(2.38)
donde Cb1 y k son constantes, d representa la distancia desde la pared, y S
′ es una
medida escalar del tensor de deformacio´n. El modelo original de Spalart y Allmaras




donde Ωij es el tensor de razo´n de rotacio´n media y esta´ definido por:

























g = r + Cω2(r




Cω1, Cω2 y Cω3 son contantes, y S˜ esta´ definido por la ecuacio´n 2.37.











Tabla 2.2: Constantes del Modelo Spalart-Allmaras [7]
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2.9 Esquemas nume´ricos
Fluent permite escoger entre dos tipos de me´todos nume´ricos para resolver
las ecuaciones obtenidas tras aplicar el me´todo de los volu´menes finitos sobre las
ecuaciones de gobierno. Estos son: el solver segregado y el solver acoplado [8].
En ambos solver la te´cnica de los volu´menes de control usada consiste en:
Dividir el dominio computacional en volu´menes de control discretos segu´n la
malla empleada.
Integrar las ecuaciones de gobierno sobre los volu´menes de control individuales
para construir un sistema de ecuaciones algebraicas para las variables inco´gni-
tas discretizadas (velocidad, presio´n, temperatura, etc.).
Linealizar las ecuaciones discretizadas y resolver el sistema de ecuaciones li-
nealizado resultante para obtener los valores de las variables inco´gnitas del
problema.
Los dos me´todos nume´ricos emplean un proceso de discretizacio´n similar (volu´me-
nes finitos), pero la aproximacio´n empleada para linealizar y resolver las ecua-
ciones discretizadas es diferente.
Solver segregado
El solver segregado es un algoritmo que resuelve las ecuaciones de gobierno de
forma secuencial. Dado que las ecuaciones de gobierno son no-lineales (y acopladas)
se necesita de un proceso iterativo para que el co´digo converja a la solucio´n final,
sus pasos son los siguientes:
Actualizacio´n de las propiedades del fluido en funcio´n de la solucio´n actual.
Resolucio´n de las tres componentes de la ecuacio´n de la cantidad de movimien-
to.
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Resolucio´n de la ecuacio´n de correccio´n para la presio´n (continuidad). Se ac-
tualizan los valores de la presio´n y el flujo ma´sico en las caras.
Resolucio´n de las ecuaciones de la energ´ıa, especies qu´ımicas y otras ecuaciones
escalares.
Se hace una verificacio´n de la convergencia. Si el proceso ha convergido no se
realizan ma´s iteraciones y si no lo ha hecho, se sigue iterando hasta obtener la
convergencia deseada.
Solver acoplado
El solver acoplado es un algoritmo que resuelve las ecuaciones de gobierno de
forma simulta´nea. Dado que las ecuaciones de gobierno son no-lineales (y acopladas)
se necesita de un proceso iterativo para que el co´digo converja a la solucio´n final.
Cada interaccio´n consta de los pasos que se muestran a continuacio´n,
Actualizacio´n de las propiedades del fluido en funcio´n de la solucio´n actual
(para la primera iteracio´n estos valores coinciden con los iniciales).
Resolucio´n simulta´nea de las ecuaciones de continuidad, cantidad de movi-
miento y energ´ıa.
Para los casos en que sea necesario, se resuelven ecuaciones escalares para
turbulencia y radiacio´n, emplea´ndose los valores previamente obtenidos.
Se hace una verificacio´n de la convergencia. Si el proceso ha convergido no se
realizan ma´s iteraciones y si no lo ha hecho, se sigue iterando hasta obtener la
convergencia deseada. En general, se necesitan un gran nu´mero de iteraciones
para conseguir un nivel aceptable de convergencia.
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2.9.1 Linealizacio´n: Formulacio´n impl´ıcita y expl´ıcita
Independientemente del me´todo que se emplee para resolver las ecuaciones
de gobierno discretizadas, estas deben ser linealizadas para obtener un sistema de
ecuaciones para las variables dependientes en cada celda del dominio computacional.
Entonces, el sistema de ecuaciones linealizadas es resuelto para obtener los valores
de dichas variables dependientes.
Dependiendo de la forma en que se linealicen las ecuaciones, se puede obte-
ner una formulacio´n impl´ıcita o expl´ıcita del problema. Cuando se habla de estos
te´rminos se hace referencia a:
Formulacio´n impl´ıcita: Para una variable del problema, el valor desconocido
de e´sta en cada celda es calculado usando una relacio´n que incluye los valores cono-
cidos de la variable en otras celdas. Por lo tanto, cada inco´gnita aparecera´ en ma´s
de una ecuacio´n del sistema, y esas ecuaciones deben ser resueltas simulta´neamente
para obtener el valor de todas las inco´gnitas.
Formulacio´n explicita: Para una variable de problema, el valor desconoci-
do de esta es calculado en cada celda usando una relacio´n que incluye solamente
los valores conocidos de esa variable en otras celdas. Por lo tanto, cada inco´gnita
aparecera´ en una u´nica ecuacio´n del sistema, y esas ecuaciones pueden ser resueltas
independientemente para cada una de las celdas.
2.10 Discretizacio´n del dominio
El objetivo de un co´digo de CFD es la resolucio´n de las ecuaciones de Navier-
Stokes para un flujo con caracter´ısticas determinadas y para una geometr´ıa concreta.
El co´digo de CFD resuelve dichas ecuaciones en una serie de puntos de la geometr´ıa
en cuestio´n mediante me´todos nume´ricos que transforman las ecuaciones diferenciales
en ecuaciones algebraicas, proceso que se denomina “discretizacio´n espacial”. Por lo
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tanto, el primer paso que se da en la resolucio´n de las ecuaciones, es la seleccio´n de
los puntos en los que se llevara´ a cabo la discretizacio´n, operacio´n que se denomina
“generacio´n del mallado”. Para generar la malla, el dominio se divide en pequen˜os
subdominios llamados elementos [42].
La geometr´ıa de estos depende del nu´mero de dimensiones sobre las que estemos
trabajando y de las caracter´ısticas del problema:
Problemas unidimensionales: segmentos de la l´ınea que forma el dominio.
Problemas bidimensionales: tria´ngulos y cuadrila´teros. Los cuadrila´teros se
ajustan mejor a dominios sencillos, mientras que los tria´ngulos se suelen utilizar
para dominios con una geometr´ıa ma´s compleja. De hecho, cualquier dominio
puede ser discretizado exclusivamente con tria´ngulos, y no as´ı con cuadrila´te-
ros.
Problemas tridimensionales: tetraedros, pira´mides, hexaedros y prismas figura
2.6. Los tetraedros son los elementos ma´s simples y se ajustan bien a cualquier
geometr´ıa, pero para superficies cil´ındricas los hexaedros proporcionan mejor
ajuste.
Figura 2.6: Elementos usados para mallar geometr´ıas
El mallado generado puede ser:
Malla estructurada: Cada punto del mallado se identifica de manera exclu-
siva con los ı´ndices i, j, k del sistema de coordenadas cartesianas. Las celdas
sera´n cuadrila´teros en el caso de 2D y hexaedros en el caso de 3D.
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Malla no estructurada: Ni las celdas ni los nodos del mallado siguen un
orden particular, es decir, las celdas vecinas no pueden identificarse por sus
ı´ndices cartesianos. Las celdas sera´n tria´ngulos y cuadrila´teros en el caso de
2D y tetraedros, prismas, hexaedros y pira´mides en el caso de 3D.
Malla estructurada por bloques: Esta metodolog´ıa presenta diferentes ni-
veles de subdivisio´n del dominio. Una primera divisio´n en bloques permite
obtener un conjunto de subdominios cada uno de los cuales se discretizara´ uti-
lizando una malla estructurada regular.
2.10.1 Control de calidad
La calidad de la malla garantiza el mejor ana´lisis para la resolucio´n del pro-
blema, minimiza la necesidad de ca´lculos extra, y mejora la prediccio´n de resultados
precisos. La calidad viene determinada por una serie de medidas en las que cada
solver comercial y me´todo de mallado tienen establecidas. En el presente trabajo se
utiliza el siguiente:
Skewness: Se define como la diferencia entre la forma de un elemento y la
forma de un elemento equila´tero de igual volumen. Esta medida es de suma im-
portancia, ya que tener un alto nivel de oblicuidad de celdas localizadas en zonas
de intere´s puede producir errores, desestabilizar la solucio´n, e incluso producir la
imposibilidad de poder aplicar las ecuaciones diferenciales en dicha zona.
Se define como un elemento ideal aquel que tiene oblicuidad igual a 0; los que
se aproximan a 1, de calidad muy pobre, se caracterizan porque sus nodos pueden
llegar a ser casi coplanares [8].
El me´todo de control aplicado para la malla escogida ha sido basa´ndose en la
desviacio´n que toma un a´ngulo equila´tero:
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Tabla 2.3: Clasificacio´n de la malla de acuerdo a su calidad [8]
Es recomendable el uso de una malla que no supere el valor de 0.9 en su
desviacio´n ortogonal para una prediccio´n aceptable del problema f´ısico.
Sk =
Taman˜o o´ptimo del elemento− Taman˜o del elemento
Taman˜o o´ptimo del elemento
(2.45)
2.11 Sensibilidad de la malla
El estudio de sensibilidad de malla permite seleccionar el mallado con el taman˜o
de elementos que proporcione una buena calidad en los resultados con el menor
tiempo.
En el proceso de validacio´n del mallado se verifica la autonomı´a que muestran
los resultados con su respectiva densidad de malla. La densidad de un mallado se
define como el nu´mero de puntos por unidad de superficie o volumen.
Se generan, para el dominio f´ısico, mallados con diferentes densidades de ele-
mentos o volu´menes de control para realizar las simulaciones y obtener la solucio´n de
las ecuaciones. Generalmente, medida que decrece el espaciamiento entre los elemen-
tos se obtiene una mejor distribucio´n de las variables que intervienen en la definicio´n
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de los campos de velocidad, presio´n y temperatura. Un mallado con alta densidad
de elementos, o volu´menes de control muy pequen˜os, garantiza una solucio´n ma´s
estricta de las ecuaciones que rigen un feno´meno determinado. No siempre un ta-
man˜o de malla pequen˜o, para discretizar el dominio, significa que se pueda resolver
el problema eficientemente, ya que a menor taman˜o de malla, el esfuerzo compu-
tacional aumenta (tiempo de co´mputo), presenta´ndose frecuentemente divergencia
en la solucio´n nume´rica.
El ana´lisis de sensibilidad de malla de este trabajo se realizo´ en unaWorkstation
Dell Precision T7610 de alto nivel, dos procesadores Intel R© Xeon R© E5-2600 v2 de
alto rendimiento con 40 nu´cleos y memoria RAM de 64 GB.
Para cada simulacio´n se utilizaron 28 nu´cleos
La tabla 2.4 proporciona los detalles de elementos que posee el mallado.
Malla Nodos Tiempo de co´mputo
1 50,328 1 hora 22 minutos
2 1,000,076 4 horas 51 minutos
3 4,995,545 22 horas
Tabla 2.4: Descripcio´n de las mallas evaluadas
Para la seleccio´n de un mallado que cumpla con los requisitos necesarios para
obtener buena calidad de resultados, se compara el porcentaje de error que presenta
la variable de intere´s (para este caso la temperatura) y el tiempo final. La simulacio´n
adecuada sera´ la que presente buenos resultados con el menor tiempo de co´mputo
posible, lo que indica un mallado con menores nu´meros de elementos o volu´menes de
control pero que garantizan resultados aceptables de las ecuaciones que gobiernan el
proceso.
Las simulaciones y mallas utilizadas en este trabajo se realizaron con 5x104,
1x106 y 5x106 nodos. Como se muestra en la figura 2.7, la malla intermedia uti-
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Figura 2.7: Comparativa de la temperatura en distintas mallas
lizada muestra una diferencia del 5% respecto a la malla de 5x106 elementos y el
gasto computacional para la malla ma´s densa es demasiado grande siento aproxima-
damente 17 horas ma´s de simulacio´n. Por lo tanto, se trabajo´ con la malla de 1x106
nodos.
2.12 Esquemas de discretizacio´n
Fluent permite seleccionar los esquemas de discretizacio´n a emplear para los
te´rminos convectivos de cada una de las ecuaciones de gobierno y emplea un esque-
ma de segundo orden para los te´rminos viscosos de modo automa´tico. Cuando se
emplea el solver segregado, se resuelven todas las ecuaciones empleando por defecto
el esquema UPWIND de primer orden para discretizar los te´rminos convectivos. Si se
emplea el solver acoplado, se emplea por defecto un esquema de segundo orden para
las ecuaciones del flujo, mientras que el resto de ecuaciones se resuelven empleado
Cap´ıtulo 2. Ana´lisis Nume´rico y Modelado computacional 61
un esquema de primer orden.
2.12.1 Esquema upwind de segundo orden
Cuando se trabaja con un esquema de segundo orden, los valores de las va-
riables en las caras de las celdas se obtienen empleando una reconstruccio´n lineal
multidimensional. Con esta aproximacio´n, se consigue una precisio´n de orden eleva-
do en los valores en las caras de las celdas a trave´s de la serie de Taylor centrada en
el centroide de la celda. De esta manera, cuando se emplea un esquema UPWIND
de segundo orden, el valor de φ en la cara f se obtiene mediante,
φf = φ+∇φ ·∆~s (2.46)
donde φ y ∇φ son el valor en el centro de la celda y su gradiente respecto de la
celda situada corriente arriba, y ∆~s es el vector desplazamiento del centroide de la
celda corriente arriba al centroide de la cara. Esta formulacio´n requiere determinar el
gradiente de φ en cada celda. Este se obtiene a partir del teorema de la divergencia,





siendo φ˜f calculado empleando el valor medio de φ entre dos celdas adyacentes a la
cara.
2.13 Me´todo de Interpolacio´n Lineal
La integracio´n sobre el volumen de control de las ecuaciones de conservacio´n
requiere calcular los valores de la variable escalar φ en la cara de cada celda para
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determinar los flujos convectivos difusivos. Para ello se interpola el valor de la va-
riable φ del centro de cada celda a la cara de la misma celda. Existen diferentes
esquemas de interpolacio´n [39]. La aplicacio´n de un esquema espec´ıfico para una
variable depende, entre otros, del alineamiento del mallado al campo de flujo. Los
esquemas de interpolacio´n de mayor orden representan una mayor precisio´n, ya que
los esquemas de primer orden introducen difusio´n nume´rica cuando el flujo de fluido
es oblicuo al alineamiento del mallado. Sin embargo, los esquemas de interpolacio´n
de mayor orden presentan un proceso de solucio´n menos estable [43].
2.14 Me´todo Simple
La solucio´n del campo de flujo es complicada por el te´rmino de presio´n en la
ecuacio´n de momentum, este campo de presio´n no se puede determinar mediante una
ecuacio´n separada, entre los diferentes me´todos que existen para calcular el campo
de presio´n esta´n: SIMPLE, SIMPLEC y PISO, y dependiendo la calidad del mallado
es aconsejable utilizar alguno de estos algoritmos, a continuacio´n se presenta una
breve explicacio´n sobre el me´todo SIMPLE que fue el empleado en este trabajo.
En el me´todo SIMPLE (Semi- Implict Method for Pressure – Linked Equations)
el campo de presio´n se obtiene mediante la ecuacio´n de continuidad, dado un campo
inicial de presio´n, se puede resolver las ecuaciones de momentum. Partiendo de la
ecuacio´n revisada de continuidad se obtiene una correccio´n de presio´n con la que
se corrigen los valores de las componentes de velocidad. Tras calcular las variables
de flujo acopladas como la temperatura y las variables de turbulencia, la presio´n
corregida se toma como nuevo campo de presio´n y la operacio´n se repite hasta que
la solucio´n converja. Todas las variables del campo de flujo son almacenadas en el
centro de las celdas de los volu´menes de control. Para obtener el valor de la presio´n
en la cara del volumen de control se aplica el procedimiento de interpolacio´n lineal,
ya que es necesario para resolver las ecuaciones de momentum. Este me´todo es u´til
para mallas poco distorsionadas [43].
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Las operaciones importantes para este algoritmo, en orden de ejecucio´n son las
siguientes.
1. Suponer un campo de presiones
2. Resolver las ecuaciones de momentum para obtener el campo de velocidades
supuestas
3. Calcular la presio´n an˜adiendo la correccio´n de la presio´n a la presio´n supuesta
4. Calcular el campo de velocidades con sus valores inicialmente utilizando las
fo´rmulas de la correccio´n de las velocidades
5. Resolver las ecuaciones discretizadas para el resto de los para´metros (tales co-
mo temperatura, concentracio´n y propiedades turbulentas) si e´stas influencian
el campo del flujo a trave´s de propiedades del fluido, te´rminos fuente, etc.
6. Considerar la presio´n corregida como la nueva presio´n supuesta, regresar al
paso 2, y repetir todo el procedimiento hasta que se logre la convergencia.
2.15 Factores de relajacio´n
Debido a la no linealidad del sistema de ecuaciones es necesario controlar el
cambio en el escalar φ de una iteracio´n a la siguiente. Este cambio es realizado
mediante los factores de relajacio´n, los cuales reducen el cambio en la magnitud del
escalar entre una iteracio´n y la siguiente. El nuevo valor de la variable φ2 en una
celda depende del valor antiguo φ1, del cambio calculado, ∆φ, y del valor del factor
de relajacio´n, α, segu´n la expresio´n:
φ2 = φ1 + α∆φ (2.48)
Para la solucio´n del modelo se tomaron los siguientes valores de relajacio´n:
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Presio´n = 0.3, Densidad = 1, Momentum 0.7, Disipacio´n y Energ´ıa cine´tica de
Turbulencia = 0.8, fuerza del cuerpo = 1.
Estos factores son los que esta´n predeterminados en el programa Fluent.
Cap´ıtulo 3
Cambio de fase en alimentos
3.1 Cambio de fase
La mayor parte de los alimentos tienen un alto porcentaje de humedad. El
agua es utilizado como medio de procesamiento en los alimentos, existe en tres esta-
dos: so´lido, l´ıquido y gas. En termodina´mica “Cambio de fase o transformacio´n de
fase” es la transicio´n entre dos fases. Durante la transformacio´n de fase, la tempe-
ratura del agua pura se mantiene constante con la energ´ıa an˜adida porque toda la
energ´ıa se utiliza para transformar el agua de un cambio de fase a otra. El cambio
de fase es asociado con un cambio significativo en una o ma´s propiedades f´ısicas,
como la densidad, el calor espec´ıfico y la conductividad te´rmica, con respecto a la
temperatura.
Cada una de las transiciones de fase tiene un nombre te´cnico y muchos tienen
nombres comunes. El cambio de fase de l´ıquido a so´lido es denominado solidificacio´n
o congelacio´n. El proceso de congelacio´n en los alimentos es ma´s complejo que la
congelacio´n del agua pura. Los alimentos al contener otros solutos disueltos adema´s
de agua, presentan un comportamiento ante la congelacio´n similar al de las soluciones
[44].
Los tejidos animales y vegetales contiene agua en diferentes proporciones, dis-
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tribuida de una manera muy compleja y heteroge´nea. Las prote´ınas, los carbohidra-
tos y los l´ıpidos contribuyen a la formacio´n de complejos hidratados de alto peso
molecular dentro de estos tejidos y cuya caracterizacio´n y cuantificacio´n en un ali-
mento es dif´ıcil de efectuar.
En general, el contenido de humedad de un alimento es el agua total que
contiene, sin considerar que en la mayor´ıa de los alimentos existen zonas o regiones
microsco´picas que, debido a su composicio´n qu´ımica, no permiten la presencia del
agua, lo cual provoca una distribucio´n heteroge´nea a trave´s del producto [45].
3.1.1 Ca´lculo de tiempo de congelacio´n
Entre los me´todos ma´s usuales para describir las tasas de congelacio´n se en-
cuentra la determinacio´n de curvas tiempo-temperatura para determinar el cambio
de temperatura por unidad de tiempo. Este me´todo es especialmente u´til cuando se
centra la atencio´n en la calidad del producto, ya que la formacio´n de cristales de
hielo, la cual afecta significativamente la textura, depende de esta tasa, sin embargo,
esta tasa no es constante durante la congelacio´n y el promedio no puede describir
adecuadamente el proceso de congelacio´n. Otro de los me´todos es la determinacio´n
del tiempo de detencio´n te´rmica, el cual se limita a la estimacio´n del tiempo para
que el producto atraviese una zona definida de temperatura. Ambos me´todos pre-
sentan deficiencias, ya que no toman en cuenta el tiempo requerido para remover
los calores sensibles por encima y por debajo del punto de congelacio´n. El proceso
de congelacio´n, como se menciono´ previamente, puede describirse a tres fases defi-
nidas: periodo de pre-enfriamiento o de remocio´n de calor sensible por encima del
punto de congelacio´n, entre la temperatura inicial T1 y el punto de congelacio´n T2;
un periodo de cambio de fase o de remocio´n de calor latente de congelacio´n a una
temperatura teo´rica igual a T2, pero que en la pra´ctica viene representada por un
rango de temperatura; y un periodo de enfriamiento final entre T2 y la temperatura
final del producto congelado T3, de remocio´n de calor sensible por debajo del punto
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de congelacio´n.
El proceso de congelacio´n normalmente es estudiado en el denominado cen-
tro te´rmico del alimento, es decir, el punto ma´s caliente o del que se remueve el
calor ma´s lentamente en el proceso. En productos isotro´picos (con propiedades ter-
mof´ısicas independientes de la direccio´n) que se calientan por conduccio´n, el centro
te´rmico coincide con el centro geome´trico. La congelacio´n del centro te´rmico implica
la congelacio´n del resto del alimento a temperaturas necesariamente inferiores a la
de e´ste, existiendo para tiempos finitos un gradiente de temperaturas entre el frente
de remocio´n de calor en el alimento, normalmente, la superficie de este y el centro
te´rmico [46].
Existen diversas definiciones para el tiempo y tasas de congelacio´n:
Tiempo nominal de congelacio´n: El llamado tiempo nominal de congela-
cio´n es el tiempo requerido para que el centro te´rmico alcance una temperatura
10◦C inferior a la de su punto de congelacio´n cuando el so´lido tiene una tem-
peratura inicial uniforme de 0◦C
Tiempo efectivo de congelacio´n: Es el tiempo total que se requiere para
bajar la temperatura de un producto en su centro te´rmico, desde un cierto
valor inicial, por encima de su punto de congelacio´n, hasta un valor dado final,
por debajo del punto de congelacio´n.
Tasa media de congelacio´n: Es el cociente entre la distancia mı´nima entre
la superficie y el centro te´rmico de un producto dado y el tiempo transcurrido
entre el momento en el que la superficie del producto alcanza una temperatura
de 0◦C y aquel en que el centro te´rmico se encuentra a una temperatura que
sea 10◦C inferior a la temperatura inicial de cristalizacio´n en dicha localidad.
La definicio´n de tiempo efectivo de congelacio´n es la que ma´s se adapta a la
realidad y por consiguiente es la que se utiliza en este trabajo.
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3.1.2 Diagrama de cambio de fase
Existen varios me´todos para describir las tasas y curvas de enfriamiento en
los alimentos, entre los que se pueden citar: determinacio´n de relaciones tiempo-
temperatura; la velocidad de avance del denominado frente de congelacio´n desde las
zonas ma´s fr´ıas a las ma´s calientes durante la congelacio´n; la apariencia del producto,
y estudios de ana´lisis te´rmico. La primera de ellas es la ma´s usual y fa´cil de realizar.
La evolucio´n de la temperatura con el tiempo durante el proceso de congela-
cio´n es denominada curva de congelacio´n, en general se obtienen curvas similares
a la figura 3.1. No todas las curvas de enfriamiento son iguales, dependiendo de la
velocidad de remocio´n de calor, la geometr´ıa del producto, el empaque, el modo de
transferencia de calor, y las propiedades te´rmicas del alimento.
La curva posee las siguientes secciones:
Pre-enfriamiento o fase de enfriamiento:. La temperatura disminuye du-
rante el enfriamiento previo mientras se elimina calor sensible. La temperatura
baja hasta el punto de congelacio´n del alimento, este es menor que la del agua
debido a la presencia de solutos, sin embargo, se produce la nucleacio´n. Este
subenfriamiento puede llegar a ser de hasta 10◦C por debajo de este punto,
y la temperatura aumenta ra´pidamente hasta alcanzar de nuevo el punto de
congelacio´n.
Per´ıodo de cambio de fase:. El calor latente se elimina gradualmente man-
teniendo la temperatura pra´cticamente constante en el punto de congelacio´n,
hasta que aparece el cambio de fase que es donde se produce la mayor par-
te de hielo. El incremento de la concentracio´n de solutos en la fraccio´n de
agua no congelada provoca el descenso del punto de congelacio´n, por lo que la
temperatura disminuye ligeramente.
Post-enfriamiento:. Luego que los materiales se congelan por completo sigue
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un descenso de temperatura aproximadamente lineal, causado por el retiro de
calor sensible del producto so´lido, fase que concluye cuando el material alcanza
la temperatura del medio refrigerante o congelador utilizado para este proceso
[3, 16].
Figura 3.1: Descripcio´n de procesos del cambio de fase [3].
Podemos considerar varias conclusiones a partir de la curva de congelacio´n:
La congelacio´n consiste en la extraccio´n del calor sensible y latente.
La congelacio´n del agua pura exhibe transiciones bruscas entre los diferentes
per´ıodos de congelacio´n, mientras que con los alimentos, las transiciones son
ma´s graduales.
Al llegar el alimento a la temperatura del punto final, los alimentos congelados
pueden todav´ıa tener hasta 10% de agua en estado l´ıquido, para alimentos
congelados a ± 18◦C [16].
En algunas ocasiones, sobre todo de manera simulada, la gra´fica puede com-
portarse como la figura 3.2 que muestra en la seccio´n de la post-congelacio´n una
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l´ınea recta, esto se debe a que los puntos en su alrededor ya esta´n en la fase de
congelacio´n.
Figura 3.2: Comportamiento de la curva de cambio de fase [3]
En la imagen 3.2 se muestra una comparativa de la congelacio´n de agua y
la congelacio´n de un alimento. Son diferentes y un poco ma´s complicado congelar
un alimento debido a que la humedad en el alimento contiene solutos tales como
sales o azu´cares, la temperatura de congelacio´n del agua es de 0◦C, mientras que
en el alimento es a menor temperatura. En un alimento la congelacio´n empieza
en la superficie de e´ste, y se genera un perfil de temperatura, siendo la superficie
ma´s fr´ıa que en las regiones interiores, en otras palabras, la resistencia interna a la
transferencia de calor se convierte en un factor importante. La temperatura cerca
de la superficie alcanza ra´pidamente el punto de congelacio´n y una capa de hielo se
forma en la superficie. Gradualmente empieza a congelarse hacia la parte central.
La interfase o la superficie de separacio´n entre la regio´n congelada y no congelada
se mueve con el tiempo, siendo este frente el que define el tiempo de congelacio´n,
cuando alcanza el centro te´rmico del alimento.
Una vez que el frente de congelacio´n alcanza el centro y el cambio de fase se ha
completado, el calor sensible adicional procedera´ hasta que el alimento se equilibre
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con el ambiente externo.
Cada punto en el producto ha pasado por las tres etapas, pre-enfriamiento,
cambio de fase y post-enfriamiento, en diferentes momentos dependiendo de la dis-
tancia que hay a la superficie. La superficie alcanza la temperatura de congelacio´n
con bastante rapidez, mientras que el centro se enfr´ıa a una temperatura cercana a
la de congelacio´n en un estado no congelado, por un cierto periodo.
La temperatura en el centro sigue mostrando una aparente “meseta de conge-
lacio´n”, similar al agua, pero su significado f´ısico no es ide´ntico ya que en este caso la
meseta comienza algu´n tiempo despue´s de que ocurra la nucleacio´n en la superficie
y antes de que el cambio de fase comience en el centro. Simplemente significa que
debido a que el nu´cleo no congelado esta´ rodeado por el frente de congelacio´n, cuya
temperatura es el punto de congelacio´n, cualquier punto en el mismo (incluyendo
el centro) se enfriara´ y se acercara´ a esa temperatura, pero no puede enfriarse ma´s
alla´ de esta temperatura hasta que el frente de congelacio´n haya cruzado. Para el
producto en su totalidad, no esta´n bien definida las tres etapas de la congelacio´n.
3.1.3 Me´todos para resolver problemas de cambio de
fase
La influencia del proceso de congelacio´n en la calidad de los alimentos ha sido
ampliamente estudiada, al igual que la investigacio´n en la prediccio´n de su proceso
de congelacio´n y e´ste es muy importante para el comercio de alimentos congelados.
El proceso de congelacio´n implica cambio de fase. Cuando los me´todos de
solucio´n anal´ıtica no son posibles o poco pra´cticos, el me´todo de solucio´n nume´rica
es ma´s eficaz para analizar la situacio´n real. En simulaciones nume´ricas, el cambio
de fase y la propiedad f´ısica que var´ıa con la temperatura se convierten en el punto
clave y dif´ıcil del problema de la transferencia de calor en el proceso de congelacio´n.
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Debido a que existe una interfaz de dos fases en funcio´n del tiempo en la regio´n de
congelacio´n en la que se libera o absorbe el calor, esto representa un “problema de
frontera mo´vil”. Una variedad de enfoques ha sido examinada para la solucio´n de
este problema, tales como [25, 47]:
3.1.4 Me´todo de malla fija
En este me´todo el dominio de espacio-tiempo se subdivide en un nu´mero finito
de elementos iguales ∆x, ∆t para todos los tiempos. La interfaz so´lido-l´ıquido en
movimiento se encuentran en general, en algu´n lugar entre dos puntos de la malla
en un momento dado. La solucio´n nume´rica del me´todo se lleva a cabo en una malla
que permanece fija durante todo el ca´lculo. La principal ventaja de los me´todos de
mallas fijas es que estos me´todos pueden manejar de manera eficiente problemas
multidimensionales sin mucha dificultad.
3.1.5 Me´todo de malla variable
Utiliza mallas variables, de modo que en cada instante la interfase coincida
con los puntos de la malla. Sera´n mallas adaptables al contorno de cambio de fase
y dina´micas en el tiempo. Este me´todo tiene el inconveniente de que es dif´ıcil de
utilizar cuando las situaciones son complejas (situaciones tridimensionales, contorno
de fusio´n complejo, etc.) y adema´s necesitan una regio´n fundida inicial.
3.1.6 Me´todo de entalp´ıa
La caracter´ıstica esencial de los me´todos ba´sicos de entalp´ıa es que la evolucio´n
del calor latente se explica por la entalp´ıa, as´ı como la relacio´n entre la entalp´ıa y
la temperatura. El me´todo se puede ilustrar considerando un problema con fase
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controlada y una conduccio´n de calor unidimensional. Una ecuacio´n apropiada para











La relacio´n entre la entalp´ıa y la temperatura puede ser definida en te´rminos
de las caracter´ısticas de la liberacio´n de calor latente del material de cambio de fase.
El me´todo de entalp´ıa da soluciones precisas, especialmente para la solidificacio´n del
metal en el que existe un rango de temperatura de cambio de fase.
3.1.7 Me´todo fuente
Este me´todo se ha vuelto muy popular en los u´ltimos an˜os. La razo´n de esto
es que los algoritmos de manipulacio´n de la fuente de calor o sumidero de calor
se pueden adaptar fa´cilmente a los co´digos nume´ricos existentes que han sido am-
pliamente utilizados en el dominio pu´blico. La precisio´n global de este me´todo es
bastante buena, especialmente para los problemas de cambio de fase no isote´rmicas,
ya que el contenido de calor latente se une directamente a la temperatura del punto
de la malla. Adema´s, el me´todo es computacionalmente eficiente.
3.1.8 Me´todo de capacidad efectiva
Este me´todo fue propuesto por Porter y Salcudean en un esfuerzo por mejorar
el me´todo de calor espec´ıfico aparente. En esta te´cnica, un perfil de temperatura se
supone entre los nodos. En lugar de determinar una capacidad aparente en te´rminos
de la temperatura nodal, se calcula una capacidad efectiva basada en la integracio´n
a trave´s del volumen de control.






donde Ceff , Capp y V son la capacidad de calor efectiva, capacidad de calor aparente
y el volumen de control, respectivamente. A pesar de su exactitud, el me´todo de
capacidad efectiva es muy molesto para poner en pra´ctica. La integracio´n nume´rica
es significativamente costosa especialmente si los gradientes te´rmicos son elevados
en el intervalo de temperatura de cambio de fase.
3.1.9 Calor Espec´ıfico Aparente
El procedimiento de calor espec´ıfico aparente es una mezcla con el me´todo de
entalp´ıa. Este me´todo se puede aplicar a una malla de espacio fijo sin alterar la
ecuacio´n general de difusio´n, que incluye el cambio de fase a trave´s de los valores
de los coeficientes espec´ıficos de la fase l´ıquida y so´lida adema´s del calor latente; de
esta manera, los ca´lculos se simplifican.
Desde el punto de vista nume´rico su calidad depende de la exactitud del mode-
lado diferencial de entalp´ıa. En este me´todo, el calor latente se explica por el aumento
de la capacidad calor´ıfica del material en el rango de temperatura de cambio de fase.
Si el calor latente se libera de manera uniforme en el intervalo de temperatura de




Cso´lido T < Ts
Cinterfase Ts < T < Tl
Cl´ıquido T > Tl
(3.3)
En los me´todos de calor espec´ıfico aparente, el calor latente se fusiono´ con el
calor sensible para producir una curva de calor espec´ıfico con un largo pico alrededor
del punto de congelacio´n como en la figura [3.3]. Debido a las grandes variaciones en
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el calor espec´ıfico, la iteracio´n debe llevarse a cabo en cada paso. Es dif´ıcil obtener la
convergencia con esta te´cnica, y siempre hay una posibilidad de que el calor latente
se subestime. Esto sucede cuando se incrementa o disminuye la temperatura en un
nodo del pico en la curva de calor espec´ıfico aparente, el calor espec´ıfico medio entre
la temperatura inicial y final es entonces siempre menor que el pico, y por lo tanto
el cambio de temperatura sera´ sobrestimada. Se han propuesto muchos me´todos
aproximados para calcular el calor espec´ıfico eficaz cerca del punto [48].
Figura 3.3: Curva de calor espec´ıfico aparente [4].
Este me´todo se utilizo´ en este trabajo debido a su facilidad al momento de
implementacio´n, precisio´n y la gran cantidad de literatura que utiliza este me´todo.
Las propiedades que utilizamos son las siguientes:
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S´ımbolo Propiedad Unidad
ρ 1,300 kg/m3
Cpliq 3,780 J/kg· K
Cpcambiodefase 109,250 J/kg· K
Cpsol 2,899 J/kg· K
kliq 1.42 W/m · K
kcambiodefase 0.955 W/m · K
ksol 0.49 W/m · K
Tabla 3.1: Propiedades del material
3.2 Propiedades f´ısicas
Las propiedades te´rmicas del producto tienen una influencia significativa en
el proceso de congelacio´n. Debido a que el agua es el componente predominante en
la mayor´ıa de los alimentos y existe una influencia importante en el cambio de fa-
se sobre las propiedades del agua, las propiedades del alimento cambian de forma
notable. A medida que el agua dentro del producto cambia de l´ıquido a so´lido, la
densidad, conductividad te´rmica, el contenido calo´rico (entalp´ıa), y el calor espec´ıfi-
co del producto cambia gradualmente a medida que la temperatura disminuye por
debajo del punto de congelacio´n inicial de agua en la comida [16].
3.2.1 Densidad
La densidad del agua so´lida (hielo) es menor que la densidad del agua l´ıquida.
Del mismo modo, la densidad de un alimento congelado sera´ menor que el producto
no congelado. En la figura [3.4] se ilustra la influencia de la temperatura sobre
la densidad. El cambio gradual en la densidad es debido al cambio gradual de la
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proporcio´n de agua congelada como una funcio´n de la temperatura. La magnitud
del cambio en la densidad es proporcional al contenido de humedad del producto
[16].
Figura 3.4: Curva de Densidad del agua [5].
3.2.2 Conductividad Te´rmica
La conductividad te´rmica de un producto no es constante y depende de la
temperatura. Hay una estrecha relacio´n entre el contenido de agua y esta propiedad,
excepto para aquellos productos vegetales considerablemente menos densos que el
agua [49].
La conductividad te´rmica del hielo es aproximadamente 4 veces superior a la
del agua l´ıquida. Esta relacio´n tiene un efecto similar sobre la conductividad te´rmica
del alimento congelado.
La mayor parte del aumento producido en la conductividad te´rmica tiene lugar
en el intervalo por debajo de la temperatura inicial de congelacio´n del producto. Si
el producto contiene una estructura fibrosa, la conductividad te´rmica sera´ menor
cuando se mida en la direccio´n perpendicular a las fibras.
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Figura 3.5: Curva de Conductividad te´rmica del agua [5].
3.2.3 Entalp´ıa
La entalp´ıa de un alimento congelado es una propiedad importante a la hora de
realizar los ca´lculos de la refrigeracio´n necesaria para la congelacio´n del producto.
El contenido de calor es normalmente cero en -40◦C y aumenta al aumentar la
temperatura de una manera ilustrada en la figura 3.6. Cambios significativos en
la entalp´ıa se producen a 10◦C justo por debajo de la temperatura de congelacio´n
inicial, cuando la mayor parte del cambio de fase en agua del producto se produce.
Figura 3.6: Curva de Entalp´ıa del agua [5].
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3.2.4 Calor Espec´ıfico
Basa´ndose en la definicio´n termodina´mica del calor espec´ıfico, el perfil del calor
espec´ıfico aparente para un producto alimenticio como una funcio´n de la temperatura
aparecer´ıa como en la Figura 3.7. Esta ilustracio´n muestra que el calor espec´ıfico de
un alimento congelado a una temperatura mayor que 20◦C por debajo del punto de
congelacio´n inicial no es significativamente diferente del calor espec´ıfico del producto
no congelado. El perfil del calor espec´ıfico ilustra claramente el rango de temperatura
en la que la mayor parte de los cambios de fase ocurren para el agua en el producto.
Figura 3.7: Calor espec´ıfico aparente [4].
3.3 Descripcio´n del modelo f´ısico e
instrumentacio´n
El problema que se analiza es la congelacio´n de alimentos, por lo tanto se
realiza un prototipo pequen˜o para la re´plica del problema. Se elabora un disen˜o de
experimentos para las pruebas f´ısicas. Se realizan las pruebas experimentales para
poder validar y determinar el porcentaje de variacio´n que hay con el me´todo de calor
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Figura 3.8: Modelo f´ısico
espec´ıfico aparente en las simulaciones computacionales.
Las pruebas se realizaron en un congelador horizontal de conveccio´n natural
marca Whirlpool (WC10001Q), cuyas dimensiones son 84.5 cm de alto, 105.5 cm
de ancho y 73.5 cm de fondo, en el cual se introduce un tu´nel de viento constru´ıdo
con aislante de poliestireno extru´ıdo de 2 pulgadas. Las dimensiones del tu´nel se
definieron de acuerdo con las medidas del congelador para que tuviera suficiente
espacio en el que pueda fluir el aire. El tu´nel esta´ conformado por un ventilador
axial (Steren VN6-117M), el cual esta´ conectado a un variador de voltaje PowerFlex
4, esto para modificarlo de acuerdo con los factores que se tienen en el disen˜o de
experimentos. En el centro del tu´nel, va colocada una parrilla para el alimento que
se va a congelar, y en la entrada del tu´nel se colocaron popotes para direccionar el
aire que entra.
Se depositaron bolsas de agua en la parte inferior del congelador y en la parte
superior se coloco´ un emplaye, dejando una abertura en la parte central, esto para
incrementar la inercia te´rmica.
Mediante el software LabView se realizo´ un programa para la recoleccio´n de las
temperaturas, se colocaron 5 termopares a 15 cm de la entrada del tu´nel de los cuales
se toma el promedio de las tres temperaturas intermedias. Se elimina la mayor y la
menor temperatura, y este promedio se toma como la temperatura del fluido. En el
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Figura 3.9: Arreglo experimental
programa se coloca la temperatura de consigna y mediante un relevador se controla
el encendido y apagado del compresor de acuerdo a la temperatura a evaluar. Se
utilizo´ un CompactRIO para establecer la comunicacio´n entre los termopares y el
LabVIEW.
Para simular el alimento se utilizan los productos de pruebas establecidos en
el Diario Oficial de la Federacio´n en la Norma Oficial Mexicana NOM-J-447-1988.
Los paquetes de prueba deben ser paralelep´ıpedos con las dimensiones y masas
indicadas en la tabla 3.4.
Dimensiones (mm) Masa (gr)
50 × 100 × 200 1000
50 × 100 × 100 500
25 × 50 × 100 125
Tabla 3.2: Medidas de oxi-etil-metil celulosa [9].
La tolerancia sobre todas las dimensiones lineales son de ±3% y 2% sobre la
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masa. La sustancia de relleno debe ser compuesta para 1 000 gramos, como sigue:
Material Cantidad
oxi-etil-metil celulosa 230 gr
agua 764.2 gr
cloruro de sodio 5 gr
paraclorometacresol 0.8 gr
Tabla 3.3: Paquetes iso oxi-etil-metil celulosa [9]
Las medidas establecidas fueron reducidas a la mitad, porque la medida de
las muestras que se utilizaron en este trabajo son de 500 gramos. Con la ayuda del
Centro de Desarrollo Tecnolo´gico e Innovacio´n Whirlpool se crearon 8 muestras para
trabajar con los experimentos. Se designo´ una tilosa por cada tratamiento junto con
sus dos re´plicas, debido a que las propiedades cambiaban conforme se realizaban los
experimentos por la congelacio´n y descongelacio´n de e´stos.









Tabla 3.4: Pesos de las muestras empleadas en las pruebas f´ısicas
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3.4 Metodolog´ıa Experimental
1. Se instrumento´ el congelador de la siguiente manera: se emplean 5 termopares
tipo T a 15 cm de la entrada, los cuales mandan una sen˜al a un CompactRIO y
mediante un programa en LabVIEW, se elimina la mayor y la menor tempera-
tura y se determina el promedio de los tres datos intermedios. Esa temperatura
es tomada como la del fluido refrigerante.
2. El congelador se equipo´ con 35 litros de agua y en la parte superior se em-
playo´ dejando solo una abertura en la parte central, esto para incrementar
la inercia te´rmica y conservar la temperatura al momento de abrir y hacer el
cambio de prueba.
3. El congelador tarda 48 horas en estabilizar su temperatura, as´ı que el primer
paso es colocar la temperatura de consigna con la que se va a trabajar.
4. De acuerdo al Disen˜o de experimentos, se coloca la velocidad con la que va a
trabajar el ventilador, para dejar que se estabilice junto con la temperatura.
5. Se instrumenta el producto para la toma de la temperatura con 3 termopares,
colocados de la siguiente manera:
En el centro geome´trico del producto
Superficie superior del producto (2 o 3 mm de la superficie)
Superficie inferior del producto (2 o 3 mm de la superficie)
Se decidio´ colocar de esta manera debido a que el centro geome´trico es el lugar
mas tardado para congelar, y cuando este llegue a la temperatura deseada el
resto del producto estara´ por abajo o igual a esta temperatura. Las tempera-
turas de las superficies se tomaron como referencia y comprobacio´n de que es
el a´rea que mas ra´pido se congela debido al contacto directo con el aire.
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6. La temperatura del producto antes de la prueba es controlada mediante un
ban˜o te´rmico que contiene glicol, esto para que el producto este a temperatura
uniforme en todos sus puntos. Todas las pruebas tienen una temperatura inicial
de 20◦C.
7. El ventilador permanece encendido en todo momento, para que se estabilice
con la temperatura.
8. El Paso de tiempo de cada toma de datos es de 10 segundos de la misma
manera que se determino´ en las simulaciones.
9. Se inicia el programa.
10. Inmediatamente se coloca el producto en la parte central del tu´nel adentro del
congelador.
11. Se deja correr la prueba.
12. Cuando la muestra alcanza los -18◦C en el termopar que se coloco´ en el centro
geome´trico del producto se detiene la prueba, y los datos son recabados en
Excel.
13. Cada tratamiento se replica 3 veces, para determinar el error experimental que
tiene cada prueba y validar las condiciones controladas del experimento.
14. Cada cambio de prueba se deja que el congelador llegue a la temperatura
de consigna, ya que cuando se abre el congelador para sacar la prueba la
temperatura aumenta de 1 a 2 grados por la transferencia de calor con el
medio ambiente.
15. Cuando se termina un tratamiento por correr se cambia el producto para evitar
variaciones en la temperatura de cambio de fase, ya que conforme se realizan
las pruebas, las propiedades del producto se van degradando.
Cap´ıtulo 4
Resultados y Validacio´n
4.1 Metodolog´ıa del Disen˜o de experimentos
Se entiende por disen˜o experimental la planeacio´n de una serie de experimentos
donde se var´ıan los valores de las variables de entrada de un proceso o sistema y se
miden los valores de la variable respuesta o variable de salida, generalmente con el
fin de conocer la dependencia del sistema o del feno´meno en las variables. Tambie´n
se llama disen˜o experimental al resultado de dicha planeacio´n.
Podemos ilustrar lo anterior con la figura 4.1, donde X1, X2, X3..., son las
variables independientes o variables de entrada con las que se va a trabajar en el
disen˜o. Adema´s Z1, Z2, Z3..., pueden ser otras variables que intervienen en el proceso
y que son factores no controlables (o quiza´ factores que no interesa controlar), o ruido,
y Y es la variable de respuesta o variable dependiente.
El disen˜o experimental es utilizado ampliamente para la mejora en el rendi-
miento de los procesos industriales, as´ı como para el desarrollo de nuevos productos.
Se busca un ahorro en tiempos y costos de operacio´n y un conocimiento profundo
de los procesos, generando herramientas eficaces en el manejo de los mismos.
El disen˜o estad´ıstico de experimentos es el proceso de planear un experimento
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Figura 4.1: Modelo general de un proceso o sistema [6].
para obtener datos apropiados que puedan ser analizados mediante me´todos es-
tad´ısticos, con objeto de producir conclusiones va´lidas y objetivas.
Generalizando, podemos aplicar el disen˜o de experimentos para:
Determinar que´ variables tienen mayor influencia en los valores de respuesta
Y.
Determinar el mejor valor de las variables X, que permitan obtener un valor
cercano al valor de respuesta deseado.
Determinar el o los mejores valores de las variables independientes, con los
cuales la variable respuesta tenga menor variabilidad.
Para que un experimento se realice en la forma ma´s eficiente, es necesario
emplear me´todos cient´ıficos en su planeacio´n. Se requiere entonces de un enfoque
estad´ıstico en el disen˜o de experimentos para obtener conclusiones significativas a
partir de los datos. La metodolog´ıa estad´ıstica es un enfoque objetivo para analizar
un problema que involucre datos sujetos a errores experimentales. As´ı, se puede
decir que hay dos aspectos ba´sicos en cualquier problema experimental: el disen˜o del
experimento y el ana´lisis estad´ıstico de los datos [6].
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4.1.1 Conceptos Ba´sicos en el Disen˜o de Experimentos
Para comprender los te´rminos utilizados dentro del disen˜o experimental se
deben definir algunos conceptos como los siguientes:
Tratamiento: Es el conjunto de circunstancias que se crean espec´ıficamente
para el experimento en respuesta a las hipo´tesis de investigacio´n.
Unidad Experimental: Es la unidad f´ısica o el sujeto expuesto al tratamien-
to, independientemente de otras unidades. La unidad experimental constituye
una re´plica simple del tratamiento.
Factores y niveles: Un factor es una variable independiente que puede va-
riar a voluntad del experimentador. El te´rmino niveles, hace referencia a las
distintas clases, dosis o cantidades de un factor. Un nivel puede ser entonces,
una clase, estado o cantidad particular de un factor.
Se pueden tener factores cualitativos o cuantitativos. Los factores cualitativos
son aquellos para cuyos niveles no puede establecerse mediante una cantidad
sino mediante una cualidad. Cada nivel puede considerarse una clase y es-
tas pueden estar ordenadas o no, por ejemplo, los tipos de raza, diferentes
me´todos de aplicacio´n, tipos de ma´quinas, operadores, etc. Por otro lado, los
factores cuantitativos son aquellos donde los diferentes niveles se expresan en
valores nume´ricos definidos, que corresponden a determinadas cantidades de
las variables bajo estudio. Por ejemplo la temperatura, dosis, tiempo, etc.
Factores Controlables y No Controlables: Los factores controlables son
aquellos factores o variables de entrada a las que se les puede asignar ciertos
valores o niveles de operacio´n, esto es, son manipulables. Los factores no con-
trolables, tambie´n conocidos como factores de ruido, son aquellos que durante
la operacio´n del proceso quedan fuera del control del disen˜ador, por ejemplo
factores ambientales, a´nimo de los operadores, calidad u homogeneidad del
producto o materia prima recibida, etc.
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Error Experimental: E´ste describe la variacio´n observada entre ide´nticas
unidades experimentales, tratadas independientemente. Se puede deber a va-
rias causas, entre ellas: la variacio´n natural entre unidades experimentales, la
variabilidad al medir la respuesta, falta de habilidad al reproducir exactamente
las mismas condiciones de una unidad a otra, la existencia de interaccio´n entre
unidades experimentales y los tratamientos, o bien algu´n otro factor extran˜o.
Error Aleatorio: Es la variabilidad observada que no se puede explicar por
los factores estudiados y resulta del efecto de los factores no estudiados y del
error experimental.
Variable respuesta: Es la caracter´ıstica o variable de salida cuyo valor in-
teresa medir.
4.1.2 Principios Ba´sicos del Disen˜o Experimental
Expuestos ya los conceptos anteriores, se puede decir que un disen˜o de expe-
rimentos es el arreglo de las unidades experimentales usadas, con el fin de controlar
el error experimental y al mismo tiempo asignar el disen˜o de los tratamientos en el
experimento.
A efecto de poder dar un enfoque estad´ıstico al disen˜o se deben respetar tres
principios ba´sicos en el disen˜o de experimentos:
Repeticio´n de ensayos.
Aleatorizacio´n de las corridas.
Formacio´n de bloques
Los conceptos anteriores los podemos definir como:
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Repeticio´n: Consiste en correr ma´s de una vez un tratamiento o combinacio´n
espec´ıfica de factores. El efectuar re´plicas nos permite estimar la variabilidad
natural o error aleatorio, aumentando as´ı la confiabilidad en las mediciones.
Aleatorizacio´n: Es la piedra angular que fundamenta el uso de los me´todos
estad´ısticos en el disen˜o de experimentos. Se entiende por aleatorizacio´n el he-
cho de que tanto la asignacio´n del material como el orden en que se realizan
las pruebas individuales o ensayos se determinan aleatoriamente. Al aleatori-
zar adecuadamente el experimento se pueden cancelar los efectos de factores
extran˜os que pudieran estar presentes.
Formacio´n de bloques: Un bloque es una parte del material experimental
que es ma´s homoge´nea que el total del material. Al realizarse un ana´lisis por
bloques se hacen las comparaciones entre las condiciones de intere´s del expe-
rimentador dentro de cada bloque. La formacio´n de bloques es necesaria para
eliminar la variabilidad transmitida por factores perturbadores, es decir, aque-
llos factores que pueden influir en la respuesta pero en los que no hay un intere´s
espec´ıfico.
4.1.3 Pasos a seguir para disen˜ar un experimento
Para poder disen˜ar bien un experimento es necesario comprender totalmente
el problema que se desea estudiar. Se deben elegir las variables ma´s apropiadas y
sus niveles de uso, definir la respuesta a evaluar, definir el disen˜o experimental a
utilizar, realizar el experimento, analizar los datos y obtener las conclusiones corres-
pondientes. Todas estas actividades podemos resumirlas en: planeacio´n, ana´lisis e
interpretacio´n.
Planeacio´n: La experiencia previa del experimentador, as´ı como el nivel de
conocimientos del problema espec´ıfico, desempen˜an un papel de gran impor-
tancia en la eleccio´n de las variables a utilizar durante el experimento. La
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eleccio´n inapropiada de los niveles de las variables se traduce en la obtencio´n
de respuestas fuera de niveles operables.
Ana´lisis: Se debe tener idea del disen˜o de experimentos para poder seleccionar
el mejor disen˜o y realizar el ana´lisis de varianza ma´s adecuado, pues se tiene
que describir de la mejor manera posible el comportamiento de los datos.
Interpretacio´n: Despue´s del ana´lisis estad´ıstico se deben explicar estos re-
sultados en te´rminos del problema planteado, verificar las conjeturas iniciales,
seleccionar el mejor tratamiento, y deducir los nuevos conocimientos encontra-
dos sobre este proceso.
4.1.4 Clasificacio´n de los disen˜os
Existen varios aspectos que pueden influir en la seleccio´n de un disen˜o expe-
rimental, y el modificar alguno conduce generalmente a cambiar el disen˜o. Estos
aspectos son ba´sicamente los siguientes:
El objetivo del experimento. Es necesario comprender totalmente el proble-
ma que se desea estudiar y tener claro el objetivo principal y los objetivos
espec´ıficos.
El nu´mero de factores a controlar. Es necesario investigar previamente cua´l o
cua´les factores son los que conviene incluir en el experimento. Si son varios se
puede partir de disen˜os fraccionados para dilucidar cua´l o cua´les son los ma´s
importantes.
El nu´mero de niveles que se prueban en cada factor. La eleccio´n inapropiada
de los niveles de las variables se traduce en la obtencio´n de respuestas fuera de
los niveles esperados.
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Los efectos que interesa investigar. Es importante conocer cua´l o cua´les efectos
son los ma´s importantes, pues si solamente se incluye una parte de estos se
puede reducir notablemente el disen˜o.
El costo del experimento, tiempo y precisio´n deseada. La consideracio´n de estos
aspectos en la seleccio´n y planeacio´n del disen˜o pueden hacer la diferencia entre
la seleccio´n de un disen˜o u otro.
El objetivo del experimento se ha utilizado como un criterio general de clasi-
ficacio´n de los disen˜os experimentales, mientras que los otros cuatro aspectos
son u´tiles para subclasificarlos. En este sentido, los disen˜os se pueden clasificar
como:
Disen˜os para comparar dos o ma´s tratamientos
• Disen˜o completamente al azar
• Disen˜o de bloques completos al azar
• Disen˜o en cuadrados latinos y grecolatinos
Disen˜os para estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta.
• Disen˜os factoriales 2k
• Disen˜os factoriales 3k
• Disen˜os factoriales fraccionados 2k−p
Disen˜os para determinar el punto o´ptimo de operacio´n del proceso
• Disen˜os para modelos de primer orden:
◦ Disen˜os factoriales 2k y 2k−p
◦ Disen˜o de Plakett — Burman
◦ Disen˜o Simple
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• Disen˜os para modelos de segundo orden:
◦ Disen˜o central compuesto
◦ Disen˜o Box — Behnken
◦ Disen˜os factoriales 3k y 3k−p
Disen˜os de mezclas:
• Disen˜o de lattice simple
• Disen˜o simple con centroide




• Disen˜os con arreglos interno y externo.
En este trabajo se busca estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta.
Por lo cual se trabaja con disen˜os factoriales 2k. Se tienen k factores de intere´s en
dos niveles cada uno. Se utiliza para determinar, de un gran nu´mero de factores
candidatos, cuales son los que influyen sobre la variable de respuesta.
4.2 Factores a evaluar en el proceso de
congelacio´n de los alimentos
El problema analizado en este trabajo es la congelacio´n de alimentos. La va-
riable de respuesta es el tiempo de congelacio´n, ya que este es un factor importante
en la calidad de los alimentos. La experiencia muestran que la congelacio´n ra´pida
es de mejor calidad en comparacio´n con la congelacio´n lenta. De acuerdo con una
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investigacio´n bibliogra´fica se llego´ a la conclusio´n de utilizar los factores que se ilus-
tran en las figuras 4.2a y 4.3b debido a que tienen gran influencia en el proceso de
congelacio´n.
Temperatura del flujo forzado, (T∞): El tiempo de congelacio´n dismi-
nuira´ de manera significativa cuanto menor sea e´sta.
Dimensiones del producto (espesor), (ε): Al incrementar el espesor el
tiempo de congelacio´n incrementa.
Nu´mero de Reynolds, (Re): Entre mayor sea la velocidad del flujo, menor
sera´ el tiempo de congelacio´n. Con el fin de generalizar la evaluacio´n experimental,
se emplea el Nu´mero de Reynolds definido como Re = Lcvρ
µ
.
Posicio´n del producto, (∝): Se desea conocer la influencia que se tiene
exponiendo el producto en dos posiciones diferentes.
Figura 4.2: Factores a evaluar en el proceso de congelacio´n de los alimentos (a).
Figura 4.3: Factores a evaluar en el proceso de congelacio´n de los alimentos (b).
Estos son los factores ma´s apropiados a evaluar en el proceso, cada uno con-
tara´ con dos variables diferentes para obtener la variable de respuesta. Se eva-
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luara´ mediante el disen˜o de experimentos cual es el factor que ma´s influye en la
rapidez de congelacio´n de los alimentos.
4.3 Disen˜o de Experimentos
4.3.1 Disen˜o factorial 23
De manera experimental se trabajo´ con un disen˜o factorial 23. Con este disen˜o
se determino´ el error experimental y valido´ el me´todo empleado para los estudios
nume´ricos.
Lo principal en este disen˜o es tener claramente identificadas las variables y
factores que intervienen.
Factores S´ımbolo Nivel Nivel
- +
Temperatura del fluido T∞ -26.6
◦C -18.6 ◦C
Nu´mero de Reynolds Re 7,500 23,000
Inclinacio´n del producto respecto
a la corriente libre del flujo forzado ∝ 0◦ 20◦
Tabla 4.1: Disen˜o de experimentos 23 [6].
Utilizando la notacio´n “+” y “−” para representar los niveles alto y bajo de
los factores, respectivamente, las ocho corridas del disen˜o 23 pueden enlistarse como
se muestra en la figura 4.2. A este arreglo se le conoce como la matriz del disen˜o.
Las combinaciones de los tratamientos se indican como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos
nu´meros tambie´n representan el total de las n observaciones realizadas.
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Corrida A B C
1 - - -
2 + - -
3 - + -
4 + + -
5 - - +
6 + - +
7 - + +
8 + + +
Tabla 4.2: Matriz de Disen˜o 23 [6].
4.3.2 Ana´lisis estad´ıstico de los datos
La finalidad de este disen˜o de experimentos es obtener el error que presentan
los resultados nume´ricos respecto a los datos experimentales. Se espera conseguir
lo anterior en vista de que cada tratamiento cuenta con 3 replicas para determinar
la varianza al reproducir el experimento bajo las mismas condiciones. Posterior-
mente se compararan los resultados obtenidos en la simulacio´n computacional con
los datos experimentales y se determinaran la fiabilidad del me´todo de simulacio´n
computacional.
Los resultados se analizan en Minitab, el cual, es un programa disen˜ado para
ejecutar funciones estad´ısticas ba´sicas y avanzadas. El programa incorpora opciones
vinculadas a las principales te´cnicas de ana´lisis estad´ıstico (ana´lisis descriptivo, con-
trastes de hipo´tesis, regresio´n lineal y no lineal, series temporales, ana´lisis de tiempos
de fallo, control de calidad, ana´lisis factorial, ANOVA, etc.), adema´s de proporcio-
nar un potente entorno gra´fico y de ofrecer total compatibilidad con los editores de
texto, hojas de ca´lculo y bases de datos ma´s usuales.
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4.3.2.1 Porcentaje de variacio´n experimental
Una vez obtenidos los resultados se determina el error esta´ndar de las re´plicas
realizadas en el disen˜o, mediante el uso de la media, varianza y desviacio´n esta´ndar.
Tratamiento Re T∞ ∝ Tiempo de Congelacio´n
(◦C) R1 (min) R2 (min) R3 (min)
1 7,500 -18.6 0◦ 625 620 630
2 23,000 -18.6 0◦ 327 336 330
3 7,500 -18.6 20◦ 570 556 571
4 23,000 -18.6 20◦ 337 322 320
5 7,500 -26.6 0◦ 345 330 325
6 23,000 -26.6 0◦ 178 177 183
7 7,500 -26.6 20◦ 256 254 243
8 23,000 -26.6 20◦ 169 165 171
Tabla 4.3: Resultados experimentales de las tres re´plicas
En la tabla 4.3 se muestra la descripcio´n de cada tratamiento realizado en las
pruebas experimentales y los resultados obtenidos en las tres re´plicas. Para obtener
el error esta´ndar se realiza una ana´lisis estad´ıstico el cual provee principios y me´todos
para recolectar, resumir y analizar datos, as´ı como para interpretar los resultados,
determinando las siguientes medidas:
Media: Se calcula sumando todas las re´plicas, y dividiendo ese total por el






Varianza: Se calcula sumando los cuadrados de las desviaciones de cada ob-
servacio´n con respecto a la media y dividiendo ese total por el nu´mero de re´plicas
menos uno.




N(N − 1) (4.2)
Desviacio´n Esta´ndar: Se obtiene a partir de la varianza, simplemente extraye´ndo-






Tanto la varianza como la desviacio´n esta´ndar son indicadores de dispersio´n
de las re´plicas, alrededor de la media.
Error esta´ndar: Es un indicador de la precisio´n de la media. Indica que tan
dispersas se encuentran las medias de cada uno de los estudios respecto a la media
general de todos ellos. El error esta´ndar es de gran importancia y permite fijar los









Tratamiento X¯ s2 s Sx¯ Sx¯
(min) (%)
1 625 25.1 5.0 3 0.5
2 331 19.4 4.4 3 1
3 565 72.1 8.5 5 1
4 326 86.7 9.3 5 2
5 333 115.3 10.7 6 2
6 179 9.7 3.1 2 1
7 251 48.7 7.0 4 2
8 168 9.4 3.1 2 1
Tabla 4.4: Variacio´n de Resultados Experimentales
Cap´ıtulo 4. Resultados y Validacio´n 98
La tabla 4.4 muestra en las u´ltimas dos columnas la diferencia en minutos
que se presento´ en cada re´plica y su porcentaje. Los resultados muestran un error
esta´ndar ma´ximo entre las re´plicas de 2%. Siendo el tratamiento 5, el que tiene
mayor variabilidad en sus resultados, con una diferencia de tiempo de 6 minutos
entre sus re´plicas. La diferencia de 6 minutos con respecto al tiempo de congelacio´n
total de 333 minutos no se considera relevante debido a que el tiempo de variabilidad
es pequen˜o.
Por lo tanto, se toma la media de las tres re´plicas como referencia para realizar
la comparativa con los estudios nume´ricos.
4.3.2.2 Gra´ficas de interaccio´n
Se procede a evaluar las gra´ficas que nos mostraran de manera mas explicita
los resultados obtenidos.
Se utiliza un diagrama de Pareto de los efectos para determinar la magnitud y
la importancia de un efecto. El diagrama muestra el valor absoluto o estandarizado
de los efectos y traza una l´ınea de referencia en la gra´fica. Cualquier efecto que se
extienda ma´s alla´ de esta l´ınea de referencia es potencialmente importante.
La escala que Minitab utiliza como el eje X depende de si existe un te´rmino
de error. Hay dos tipos de gra´fico de Pareto, una forma estandarizada y otra sin
estandarizar. El gra´fico sin estandarizar muestra los valores absolutos de los efectos
en orden decreciente.
En un gra´fico estandarizado, cada efecto es transformado a un estad´ıstico-t
dividie´ndolo entre su error esta´ndar. Esta estandarizacio´n de efectos son graficados
en orden decreciente de la magnitud absoluta.
En la figura 4.4 se observa claramente que el factor temperatura influye ma´s en
este proceso. De acuerdo con el diagrama, los factores y las interacciones que esta´n
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despue´s de la l´ınea punteada en rojo tienen mayor influencia en la congelacio´n de
alimentos, siendo la interaccio´n entre los tres factores evaluados la u´nica interaccio´n
que se desprecia.
Figura 4.4: Diagrama de Pareto del disen˜o 23
La figura 4.5 muestra los factores individuales. Del lado derecho de la figura
se tiene el promedio de los resultados de acuerdo con cada variable de cada factor.
Estos resultados concuerdan con la gra´fica anterior mostrando que la temperatura
es el factor que mayor influencia tiene sobre el tiempo de congelacio´n, le sigue el
Nu´mero de Reynolds, y por u´ltimo la Inclinacio´n.
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Figura 4.5: Efectos principales del disen˜o 23. Tiempo de congelacio´n y su relacio´n
con los tres para´metros analizados
La figura 4.6 muestra las interacciones entre los factores evaluados. La inter-
accio´n que se presento´ en este disen˜o fue entre la Inclinacio´n y Reynolds.
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Figura 4.6: Interaccio´n entre factores del disen˜o 23. Tiempo de congelacio´n y su
relacio´n con los tres para´metros analizados
4.4 Comparacio´n entre las pruebas
experimentales y los estudios nume´ricos
Al ser la Dina´mica de Fluidos Computacional una herramienta nume´rica para
la prediccio´n de feno´menos que involucran fluidos, cuya precisio´n depende de diversos
factores (como la discretizacio´n de los dominios espacial y temporal, la seleccio´n de
los modelos f´ısicos a utilizar y errores de convergencia en las iteraciones) [51], es
necesario verificar que sus resultados este´n acordes al proceso que se desea simular.
De otra manera, se considera que su resultado pudiera no tener validez alguna,
gracias a las numerosas aproximaciones que se deben hacer.
Los estudios nume´ricos son una aproximacio´n a la realidad debido a la presencia
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intr´ınseca de errores en ella. Esta es la razo´n por la que se admite que la prediccio´n
del feno´meno tenga una diferencia aceptable con las mediciones realizadas sobre
el evento real. Adema´s, en este punto, es necesario tener en cuenta las limitaciones
impuestas por el Software, es decir, aquellas opciones con las que no cuenta el co´digo
y obligan al planteamiento simplificado del problema.
Una vez que se obtuvieron los resultados experimentales, se procede a evaluar la
diferencia que existe entre los estudios nume´ricos y la experimentacio´n. Se tomo´ como
referencia la media de las tres re´plicas experimentales para comparar con el resultado
nume´rico.
La tabla 4.5, muestra la descripcio´n de cada tratamiento, la media de las tres
re´plicas experimentales, el resultado obtenido en el estudio nume´rico, y las dos ulti-
mas columnas muestran la variacio´n en minutos y porcentaje de la simulacio´n con
respecto al promedio experimental, de la siguiente forma.
V ariacio´n
∣∣∣∣Dato experimental − Prediccio´n CFDDato experimental
∣∣∣∣× 100% (4.5)
Tratamiento Re T∞ ∝ X¯ Tiempo de Variacio´n Variacio´n
◦C (min) Congelacio´n (min) (min) (%)
1 7,500 -18.6 0◦ 625 592 33 5.24
2 23,000 -18.6 0◦ 331 314 17 5.09
3 7,500 -18.6 20◦ 565 532 34 5.98
4 23,000 -18.6 20◦ 326 323 3 1.05
5 7,500 -26.6 0◦ 333 335 2 0.56
6 23,000 -26.6 0◦ 179 179 1 0.38
7 7,500 -26.6 20◦ 251 260 9 3.40
8 23,000 -26.6 20◦ 168 164 4 2.30
Tabla 4.5: Comparativa experimental y Estudio nume´rico [6].
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De acuerdo con la bu´squeda bibliogra´fica referenciada en el Cap´ıtulo 1, algunos
autores muestran sus resultados mediante comparativas entre resultados experimen-
tales y estudios computacionales utilizando el me´todo de calor espec´ıfico aparente.
Perusello [30], obtuvo una diferencia de 3.1 a 6.8%. Wang [26] de 4.69%. Moraga [29]
entre 1.9 a 10.6%. En este trabajo se reportan resultados que arrojan una diferencia
entre 0.38 a 5.98%, estando dentro de los valores obtenidos en la literatura especia-
lizada. Por consiguiente, se puede decir que el me´todo de simulacio´n empleado en
este trabajo en el proceso de congelacio´n de alimentos es adecuado debido a que los
resultados se encuentran dentro de los rangos que diversos autores reportaron.
En la figura 4.7 se muestran los puntos en los cuales se documento´ la tempe-
ratura en los estudios nume´ricos, mismos que esta´n ubicados un 25% hacia el frente
del centro geome´trico y 25% detra´s, y el punto central, el cual es la variable de
respuesta del disen˜o de experimentos.
Figura 4.7: Ubicacio´n de termopares en el modelo analizado computacionalmente
En la figura 4.8 se muestran los resultados del tratamiento 6. La temperatura
en los puntos frontal, central y trasero en el modelo f´ısico. Se presenta u´nicamente la
medida experimental en el centro geome´trico para evitar confusio´n al momento de
graficar. El punto medido en el centro geome´trico del producto muestra un proceso
de cambio de fase ma´s prolongado. Posteriormente, la seccio´n de post-enfriamiento
muestra una disminucio´n con tendencia recta. Esto se debe a que los puntos a su
alrededor ya esta´n en la fase de congelacio´n.
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Figura 4.8: Gra´fico comparativo de los resultados experimentales y estudio nume´rico.
Tratamiento 6 consta de T∞ = -26.6
◦ C, Re=23,000, ∝=0◦, ε = 5cm.
4.5 Disen˜o factorial 24
A diferencia del ana´lisis experimental en el que se empleo´ un disen˜o factorial
23, en los estudios nume´ricos se utilizo´ un disen˜o factorial 24; Se agrego´ un factor a
evaluar. Como ya se ha mostrado, ha quedado validado el me´todo de simulacio´n. Se
realizan entonces los estudios nume´ricos de los tratamientos.
Las variables y factores que intervienen son los siguientes.
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Factores S´ımbolo Nivel Nivel
- +
Temperatura del fluido T∞ -26.6 -18.6
Nu´mero de Reynolds Re 7,500 23,000
Inclinacio´n del producto respecto
a la corriente libre del flujo forzado ∝ 0◦ 20◦
Espesor del producto ε 2.5 y 2.5 5 cm
Tabla 4.6: Disen˜o de experimentos para el estudio computacional.
Utilizando la notacio´n “+” y “−” para representar los niveles alto y bajo de
los factores, las 16 combinaciones de tratamientos del disen˜o 24, se presenta en la
tabla 4.7
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Tratamiento A B C D
1 - - - -
2 + - - -
3 - + - -
4 + + - -
5 - - + -
6 + - + -
7 - + + -
8 + + + -
9 - - - +
10 + - - +
11 - + - +
12 + + - +
13 - - + +
14 + - + +
15 - + + +
16 + + + +
Tabla 4.7: Matriz de experimentos 24 para el estudio computacional.
4.5.1 Geometr´ıa
A continuacio´n se muestran las geometr´ıas empleadas para el ana´lisis del estu-
dio nume´rico. Los factores que influyen en la geometr´ıa son la posicio´n y el espesor
del producto. La figura 4.9 (a) muestra los tratamientos 1,2,5,6. Esta geometr´ıa
evalu´a al producto en una posicio´n horizontal y su espesor es de 5 cm. La figura
4.9 (b) muestra los tratamientos 3,4,7,8 y var´ıa en la posicio´n del producto, ya que
posee una inclinacio´n de 20◦. La figura 4.9 (c) muestra los tratamientos 9,10,13,14
y la figura 4.9 (d) los tratamientos 11,12,15,16, donde se var´ıa el espesor respecto a
las condiciones anteriores. Debido al intere´s por conocer el efecto del espesor en la
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rapidez de congelacio´n se analizo´ el caso en el que el producto se presenta en dos
partes iguales, quedando la misma masa de 500 gramos pero en dos productos de
2.5 cm de espesor. En este caso se tendra´ mayor a´rea expuesta para la cantidad de
masa.
(a) Tratamiento 1,2,5,6 (b) Tratamiento 3,4,7,8
(c) Tratamiento 9,10,13,14 (d) Tratamiento 11,12,15,16
Figura 4.9: Geometr´ıas de tratamientos en el estudio nume´rico.
4.5.2 Hipo´tesis del modelo
Al realizar el ana´lisis de varianza, se pueden probar las siguientes hipo´tesis del
modelo:
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4.5.2.1 Hipo´tesis para pruebas de efectos principales
H0: El factor Temperatura del flujo forzado no presenta un efecto en el tiempo
de congelacio´n
H1: El factor Temperatura del flujo forzado presenta al menos un efecto en el
tiempo de congelacio´n
H0: El factor Nu´mero de Reynolds no presenta un efecto en el tiempo de
congelacio´n
H1: El factor Nu´mero de Reynolds presenta al menos un efecto en el tiempo
de congelacio´n
H0: El factor Inclinacio´n no presenta un efecto en el tiempo de congelacio´n
H1: El factor Inclinacio´n presenta al menos un efecto en el tiempo de congela-
cio´n
H0: El factor Espesor no presenta un efecto en el tiempo de congelacio´n
H1: El factor Espesor presenta al menos un efecto en el tiempo de congelacio´n
4.5.2.2 Hipo´tesis para interacciones entre dos factores
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado y Nu´mero de Reynolds no pre-
sentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado y Nu´mero de Reynolds presen-
tan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado e Inclinacio´n no presentan in-
teraccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado e Inclinacio´n presentan inter-
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accio´n en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado y Espesor no presentan inter-
accio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado y Espesor presentan interaccio´n
en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Nu´mero de Reynolds e Inclinacio´n no presentan interaccio´n
en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Nu´mero de Reynolds e Inclinacio´n presentan interaccio´n en el
tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Nu´mero de Reynolds y Espesor no presentan interaccio´n en
el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Nu´mero de Reynolds y Espesor presentan interaccio´n en el
tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Inclinacio´n y Espesor no presentan interaccio´n en el tiempo
de congelacio´n
H1: Los factores Inclinacio´n y Espesor presentan interaccio´n en el tiempo de
congelacio´n
4.5.2.3 Hipo´tesis para interacciones entre tres factores
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds e Incli-
nacio´n no presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds e Incli-
nacio´n presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado, Inclinacio´n y Espesor no pre-
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sentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado, Inclinacio´n y Espesor presentan
interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Nu´mero de Reynolds, Inclinacio´n y Espesor no presentan
interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Nu´mero de Reynolds, Inclinacio´n y Espesor presentan inter-
accio´n en el tiempo de congelacio´n
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds y Espesor
no presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds y Espesor
presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
4.5.2.4 Hipo´tesis para interacciones entre los cuatro factores
H0: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds, Inclina-
cio´n y Espesor no presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
H1: Los factores Temperatura del flujo forzado, Nu´mero de Reynolds, Inclina-
cio´n y Espesor presentan interaccio´n en el tiempo de congelacio´n
4.5.3 Ana´lisis estad´ısticos de los datos
En la tabla 4.8 se muestran las combinaciones de los tratamientos evaluados,
y en las u´ltimas dos columnas el resultado del tiempo de congelacio´n del producto
hasta alcanzar los -18◦C.
A partir del tratamiento 9 se evaluaron dos productos con diferente espesor.
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Entonces se coloca el tiempo en que tardaron ambos productos en congelarse.
Tratamiento Re T∞ ∝ ε Tiempo de Congelacio´n
(◦C) (cm) Producto 1 (min) Producto 2 (min)
1 7,500 -18.6 0◦ 5 592 -
2 23,000 -18.6 0◦ 5 314 -
3 7,500 -18◦ 20◦ 5 532 -
4 23,000 -18◦ 20◦ 5 323 -
5 7,500 -28◦ 0◦ 5 335 -
6 23,000 -28◦ 0◦ 5 179 -
7 7,500 -28◦ 20◦ 5 260 -
8 23,000 -28◦ 20◦ 5 164 -
9 7,500 -18◦ 0◦ 2.5 366 366
10 23,000 -18◦ 0◦ 2.5 193 193
11 7,500 -18◦ 20◦ 2.5 316 328
12 23,000 -18◦ 20◦ 2.5 171 179
13 7,500 -28◦ 0◦ 2.5 209 209
14 23,000 -28◦ 0◦ 2.5 113 113
15 7,500 -28◦ 20◦ 2.5 181 189
16 23,000 -28◦ 20◦ 2.5 100 105
Tabla 4.8: Resultados del estudio nume´rico
4.5.3.1 Ana´lisis de varianza
Minitab ofrece una gama de ana´lisis estad´ısticos, tales como regresio´n, ANOVA,
herramientas de calidad y series de tiempo. En este trabajo se interpretan los resul-
tados con el ana´lisis estad´ıstico ANOVA.
Un ana´lisis de varianza (ANOVA) prueba la hipo´tesis de que las medias de dos o
ma´s poblaciones son iguales. El ANOVA evalu´a la importancia de uno o ma´s factores
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Fuente de Grados de SC MC Valor Valor
variacio´n Libertad Ajuste Ajuste F p
Modelo 8 3288,025 36,003 157.13 0.000
Lineal 4 265,234 66,308 289.39 0.000
Temperatura (A) 1 101,283 101,283 442.03 0.000
Nu´mero de Reynolds (B) 1 96,255 96,255 420.08 0.000
Inclinacio´n (C) 1 3,053 3,053 13.32 0.008
Espesor (D) 1 64,643 64,643 282.12 0.000
Interacciones de 2 te´rminos 4 22,791 5,698 24.87 0.000
Temperatura
*Nu´mero de Reynolds 1 8,883 8,883 38.77 0.000
Temperatura *Espesor 1 8,696 8,696 37.95 0.000
Nu´mero de Reynolds *Inclinacio´n 1 1,702 1,702 7.43 0.030
Nu´mero de Reynolds *Espesor 1 4030 4030 90.76 0.001
Inclinacio´n *Espesor 1 3,511 3,511 15.32 0.006
Error 7 1,604 229
Total 15 289,6286
Tabla 4.9: Ana´lisis de varianza (ANOVA) del estudio computacional
al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los
factores. La hipo´tesis nula establece que todas las medias de la poblacio´n (medias de
los niveles de los factores) son iguales mientras que la hipo´tesis alternativa establece
que al menos una es diferente.
La tabla 4.9 contiene las sumas de cuadrados, la media de los cuadrados, sus
correspondientes grados de libertad y el valor estad´ıstico de prueba F junto con el
nivel de significacio´n cr´ıtico.
La primera columna determina los grados de libertad los cuales se pueden
describir como la cantidad de informacio´n suministrada por sus datos que pueden
“gastar” para estimar los valores de para´metros de poblacio´n desconocidos y calcular
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la variabilidad de esas estimaciones. Este valor esta´ determinado por el nu´mero de
observaciones de su muestra y el nu´mero de para´metros de su modelo.
La suma de cuadrados (SC) representa una medida de variacio´n o desviacio´n
con respecto a la media. El ca´lculo de la suma total de los cuadrados considera tanto
la suma de los cuadrados de los factores como la aleatoriedad o el error.
Los cuadrados medios (MC) representan una estimacio´n de la varianza de po-
blacio´n. Se calculan dividiendo la suma correspondiente de los cuadrados entre los
grados de libertad. En el ANOVA, los cuadrados medios se utilizan para determinar
si los factores (tratamientos) son significativos.
El valor p se emplea para determinar si los resultados son estad´ısticamente
significativos. Los valores p suelen utilizarse en las pruebas de hipo´tesis, donde se
rechaza o no se puede rechazar una hipo´tesis nula. Un valor p oscila entre 0 y 1, y
representa una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipo´tesis nula.
Las probabilidades ma´s bajas proporcionan una evidencia ma´s fuerte en contra de
la hipo´tesis nula. Se puede comparar el valor p con el nivel de significancia (α) para
decidir si debe rechazar la hipo´tesis nula (H0).
Si el valor p es menor que o igual a α, se rechaza H0.
Si el valor p es mayor que (α), no se puede rechazar H0.
Para el nivel de significancia (α) suele utilizarse un valor de 0.05, entonces, si
el valor p es menor que o igual a 0.05, se rechaza H0.
En el ANOVA solo se tomaron en cuenta las combinaciones que ten´ıa algu´n
efecto en el proceso, debido a que al analizar todos los factores no nos quedaban
grados de libertad para el error, y se necesita por lo menos un grado de libertad
para calcular los valores p. Por lo tanto, solo se dejan los factores e interacciones
significativos. Generalmente a esto se conoce como “reduccio´n del modelo”. A medida
que se eliminan factores del modelo, se cuenta con ma´s grados de libertad para el
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ca´lculo de los valores p. Por lo cual en todas las combinaciones y factores se rechazan
la hipo´tesis H0.
4.5.3.2 Gra´ficas de Interaccio´n
En la figura 4.10, se muestra el diagrama de Pareto de los efectos estudiados.
Los factores e interacciones que afectan en el proceso de congelacio´n se muestran
despue´s de la l´ınea punteada. Consistente a los resultados experimentales obtenidos
en el disen˜o 23, el factor que influye ma´s en el proceso es la Temperatura, ya que
entre menor sea, menor sera´ el tiempo de congelacio´n del producto, siguiendo del
Nu´mero de Reynolds y el Espesor, y las interacciones entre la Temperatura con el
Nu´mero de Reynolds, y la Temperatura con el Espesor, respectivamente.
Figura 4.10: Diagrama de Pareto del disen˜o 24
En la figura 4.11 se puede apreciar la influencia que tiene cada factor indi-
vidualmente. Del lado izquierdo de la gra´fica se muestra la media del tiempo en
los tratamientos evaluados bajo la variable de cada factor. La l´ınea punteada es el
promedio del tiempo de todos los tratamientos involucrados. En la temperatura al
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utilizar la variable de -18.6◦C se muestra un tiempo mayor, que utilizando -26.6◦ C,
entre estas variables hay una diferencia de tiempo de 160 minutos aproximadamente,
por lo cual es el factor que ma´s afecta este proceso. Evaluando el siguiente factor,
al utilizar un Nu´mero de Reynolds menor el proceso tarda ma´s en llegar al objetivo
habiendo una diferencia de 140 minutos aproximadamente entre ambos. En cambio,
el factor de la posicio´n del producto tiene una diferencia de tiempo de solo 40 mi-
nutos, a pesar de ser poca diferencia hay una ligera ventaja aplicando la inclinacio´n
en el producto. El u´ltimo factor es el espesor, concordando con la literatura, entre
menor sea el espesor ma´s ra´pido se congela el producto.
Figura 4.11: Efectos principales del disen˜o 24
Si no hubiera interacciones significativas entre los factores, una gra´fica de efec-
tos principales describir´ıa adecuadamente la relacio´n entre cada factor y la respuesta.
Sin embargo, como la interaccio´n es significativa, tambie´n se debe examinar la gra´fi-
ca de interaccio´n. Una interaccio´n significativa entre dos factores puede afectar la
interpretacio´n de los efectos principales.
En la figura 4.12 se muestran las interacciones que existen entre los factores
evaluados. Cada punto de la gra´fica de interaccio´n muestra el tiempo de congelacio´n
medio con diferentes combinaciones de los niveles de los factores. Si las l´ıneas no
son paralelas, la gra´fica indica que existe una interaccio´n entre los dos factores. De
acuerdo a la pendiente de la l´ınea, si es ma´s pronunciada, se puede concluir que esa
variable tiene mayor efecto cuando cambia en el proceso respecto otras variables.
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En los resultados se muestra que la u´nica interaccio´n evidente es la combinacio´n del
Nu´mero de Reynolds y la Inclinacio´n. Se observo´ en el proceso que entre mayor sea su
Nu´mero de Reynolds la inclinacio´n tiene menor influencia; pero conforme disminuye
el Nu´mero de Reynolds se aprecio´ una reduccio´n en el tiempo de congelacio´n.
En la figura 4.12 podemos observar que las pendientes de la l´ıneas son diferen-
tes, siendo las que muestran mayor pendiente las que corresponde a la interaccio´n
entre Temperatura con el Nu´mero de Reynolds, y Temperatura con Espesor. Por lo
anterior concluimos que existe un efecto intenso de interaccio´n entre estos factores,
como lo muestra la figura 4.10.
Figura 4.12: Interacciones entre los factores del disen˜o 24
Cap´ıtulo 5
Conclusiones
En este cap´ıtulo se presentan las conclusiones derivadas de los resultados ex-
perimentales y nume´ricos obtenidos durante la investigacio´n.
Cabe notar que los resultados obtenido por el Software de simulacio´n de CFD
presentan solo una descripcio´n aproximada del feno´meno ocurrido, y no son una re-
presentacio´n exacta del proceso de congelacio´n de alimentos, sin embargo, se lograron
resultados que presentan buena comparacio´n con los resultados experimentales.
Se logro´ crear un disen˜o funcional para la congelacio´n de alimentos, mediante
conveccio´n forzada. Las pruebas se realizaron en un congelador horizontal de convec-
cio´n natural marca Whirlpool (WC10001Q), cuyas dimensiones son 84.5 cm de alto,
105.5 cm de ancho y 73.5 cm de fondo, en el cual se introduce un tu´nel de viento
constru´ıdo con aislante de poliestireno extru´ıdo de 2 pulgadas. Las dimensiones del
tu´nel se definieron de acuerdo con las medidas del congelador para que tuviera sufi-
ciente espacio en el que pueda fluir el aire. El tu´nel esta´ conformado por un ventilador
axial (Steren VN6-117M), el cual esta´ conectado a un variador de voltaje PowerFlex
4, esto para modificarlo de acuerdo con los factores que se tienen en el disen˜o de
experimentos. En el centro del tu´nel, va colocada una parrilla para el alimento que
se va a congelar, y en la entrada del tu´nel se colocaron popotes para direccionar el
aire que entra. La medicio´n de la velocidad del flujo dentro del tu´nel fue realizada
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utilizando un Laser Doppler anemo´metro en el cual un flujo se siembra con pequen˜as
part´ıculas de flotabilidad neutra, que dispersan la luz. Las part´ıculas son iluminadas
por una frecuencia conocida de la luz la´ser. La luz dispersada es detectada por un
tubo fotomultiplicador (PMT), un instrumento que genera una corriente proporcio-
nal a la energ´ıa de foto´n absorbido, y luego amplifica esa corriente. La diferencia
entre el incidente y frecuencias de luz dispersa se llama el desplazamiento Doppler.
Se realizaron 24 pruebas experimentales propuestas en un disen˜o factorial 23. El
cual consta de tres factores y cada uno de ellos cuenta con dos niveles. La finalidad de
este disen˜o de experimentos fue obtener el error que presentan los resultados nume´ri-
cos respecto a los datos experimentales. Cada tratamiento cuenta con 3 re´plicas para
determinar la varianza al reproducir el experimento bajo las mismas condiciones. El
porcentaje de error esta´ndar entre cada tratamiento se encontro´ entre 0 y 2%, por
lo cual se puede concluir que su variacio´n es baja y que el resultado es confiable.
A diferencia del ana´lisis experimental en el que se empleo´ un disen˜o factorial 23,
en las simulaciones se utilizo´ un disen˜o factorial 24; Agregando un factor a evaluar.
Este estudio se realizo´ utilizando el software comercial ANSYS Fluent que es
un programa que permite la solucio´n de problemas de flujo de fluidos y transferencia
de calor para geometr´ıas simples y complejas. Este programa resuelve las ecuaciones
diferenciales de conservacio´n de masa y cantidad de movimiento para flujos. Resuelve
una ecuacio´n adicional para la conservacio´n de energ´ıa en todos los casos, mediante
el me´todo de volu´menes finitos.
Para calcular una solucio´n y mostrar resultados, FLUENT utiliza una interfase
interactiva donde se trabajan las tres etapas principales un pre-procesamiento, la
solucio´n y el post-procesamiento.
El modelado anal´ıtico de un proceso de congelacio´n de alimentos es una tarea
muy compleja, debido principalmente al cambio de fase que esta´ implicado. Adema´s
de la gran diferencia en los valores de la comida: densidad, conductividad te´rmica
y capacidad calor´ıfica entre los estados congelados y no congelados. Para simular
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el cambio de fase en los estudios nume´ricos se utilizo´ el me´todo de calor espec´ıfico
aparente, en el cual, el calor latente se fusiona con el calor sensible para producir una
curva de calor espec´ıfico con un largo pico alrededor del punto de congelacio´n. Las
propiedades te´rmicas del producto se consideran dependientes de la temperatura en
un rango de -18 a 20◦C.
Una vez que se conto´ con los resultados de ambas pruebas se realizo´ una com-
paracio´n para determinar la diferencia que existe y validar el estudio nume´rico. Los
resultados variaron entre un 0.34 a 5.98%. De acuerdo a la literatura especializada,
es una porcentaje conveniente y satisfactorio.
Los factores que por revisio´n en la literatura, se consideran influyen en el
proceso de congelacio´n de alimentos son: temperatura, velocidad del flujo y espesor,
en ese orden. Esto mismo fue evidente en los resultados obtenidos por el programa
Minitab.
Los resultados se analizan en el programa Minitab. El cual esta disen˜ado para
ejecutar funciones estad´ısticas ba´sicas y avanzadas. El programa incorpora opciones
vinculadas a las principales te´cnicas de ana´lisis estad´ıstico (ana´lisis descriptivo, con-
trastes de hipo´tesis, regresio´n lineal y no lineal, series temporales, ana´lisis de tiempos
de fallo, control de calidad, ana´lisis factorial, ANOVA, etc.), adema´s de proporcio-
nar un potente entorno gra´fico y de ofrecer total compatibilidad con los editores de
texto, hojas de ca´lculo y bases de datos ma´s usuales.
El tratamiento que posee menor tiempo de congelacio´n es el tratamiento 16.
E´ste consiste en la temperatura ma´s baja, la velocidad del fluido ma´s alta, el espesor
ma´s pequen˜o y el producto de encuentra con una inclinacio´n de 20◦ con respecto a
la corriente libre del flujo forzado.
El factor que ma´s influye en este es proceso es la Temperatura seguido de la
Velocidad del flujo y el Espesor. El factor que no se menciona en la literatura pero
que se evalu´o en este estudio fue la variacio´n en la posicio´n del producto, donde por
la inclinacio´n se encontro´ poca la influencia en comparacio´n con los dema´s factores
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evaluados, pero se noto´ que el aplicarle la inclinacio´n al producto ayudaba en el
proceso, y que entre menor fue la velocidad este factor disminuye el tiempo de
congelacio´n. Por ejemplo los tratamientos 5 y 7 que la u´nica variable es el a´ngulo de
inclinacio´n del producto varia en 75 minutos, siendo mejor el tratamiento que tiene
un a´ngulo de 20◦.
Las interacciones que se presentaron relevantes son la combinacio´n de la tem-
peratura con la velocidad del flujo, y la temperatura con el espesor.
A pesar de obtener resultados que concuerdan con otros autores, se tiene un
margen de error debido a que las propiedades del producto fueron obtenidos de la
literatura y no se pudieron determinar de acuerdo con cada muestra elaborada.
Durante la realizacio´n de las pruebas f´ısicas se encontro´ que la interaccio´n ma´s
importante es la combinacio´n de la temperatura con el Nu´mero de Reynolds y que el
uso del producto en ma´s de 5 ocasiones, afectaba considerablemente las propiedades
te´rmicas como la densidad, conductividad te´rmica y calor espec´ıfico de este. Por lo
tanto, se cambiaba la muestra cada tratamiento para evitar este suceso.
Cap´ıtulo 6
Trabajo Futuro
Despue´s de los logros obtenidos y los alcances propuestos con este trabajo de
tesis algunos temas de trabajo para dar una continuidad en esta a´rea son:
Evaluar ma´s factores en el proceso de congelacio´n de alimentos algunos de ellos
pueden incluir:
• Colocar el alimento sobre una placa eute´ctica y evaluar si por medio de
conduccio´n de calor el producto tarda menos en congelarse.
• En el factor de Inclinacio´n ya evaluado en este trabajo, modificarlo con
diferentes posiciones y determinar con que a´ngulo de inclinacio´n se reduce
ma´s el tiempo de congelacio´n.
Determinar las propiedades del producto por medio experimental, ya que en
este estudio se trabajo´ con propiedades obtenidas de la literatura.
Arreglo en las piezas del alimento, ya que pueden estar apiladas, agrupadas
horizontalmente, con cierta distancia o sin ella.
Calcular el gasto de energ´ıa en cada tratamiento y determinar el ahorro utili-




A.1 Ficha Te´cnica del ventilador
Ventilador firma Steren VN6-117M
-Alimentacio´n: 117 Vca




-Dimensiones: 12 cm de largo x 12 cm de alto x 3.8 cm de espesor (6 pulgadas)
-Consumo nominal: 432 Wh/d´ıa
-Dimensiones: 12 cm x 12 cm x 3.8 cm
-Peso: 556 gr
Figura A.1: Ventilador VN6-117M
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A.2 Ficha Te´cnica del Variador de Velocidad
Variador de Velocidad de CA PowerFlex R© 4
Clasificaciones de alimentacio´n ele´ctrica: De 100 a 120 V: De 0.2 a 1.1 kW/0.25
a 1.5 Hp/1.5 a 6 A -IP20/NEMA/UL de tipo abierto, variador en placa, mon-
taje en brida y riel DIN
Kit de conversio´n de envolvente IP30 NEMA/UL tipo 1 opcional
Se permiten temperaturas ambiente de hasta 50◦C (122◦F) con separacio´n
mı´nima entre los variadores
Los variadores Zero StackingTM soportan temperaturas ambiente de hasta 40◦C
(104 ◦F)
Control V/Hz, compensacio´n de deslizamiento
Comunicacio´n RS-485 integral
Mo´dulo convertidor en serie opcional para utilizarse con cualquier controlador
que admita mensajer´ıa DF1
Mo´dulos de comunicacio´n ControlNetTM, DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, Pro-
fibus DP, BACnetTM y LonWorks R© opcionales
Figura A.2: Variador de Velocidad
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A.3 Programa para registro de temperaturas
LabVIEW
En este ape´ndice se muestran las ima´genes del programa elaborado en Lab-
VIEW, utilizado para el registro de las temperaturas en el congelador y en el pro-
ducto a congelar.
En la figura A.3, se muestra el programa en donde se recaban las temperaturas
tomadas en el producto.
Figura A.3: Panel Frontal
En la figura A.4, se muestra el programa en donde se recaban las temperaturas
intermedias del fluido refrigerante.
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Figura A.4: Panel Frontal
En la figura A.5, se muestra el arreglo del programa empleado.
Figura A.5: Diagrama de Bloques
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A.4 Producto utilizado en el proceso de
congelacio´n
La utilizacio´n de este producto es recomendada en la Norma Oficial Mexicana
NOM-J-447-1988, la cual menciona que sus propiedades te´rmicas son muy similares
a la de los alimentos. Por lo anterior, es utilizada en las pruebas realizadas a los
gabinetes de refrigeracio´n comercial.
Durante la realizacio´n de las evaluaciones f´ısicas se encontro´ que al utilizar
este producto por mu´ltiples ocasiones, congelando y descongelando, en la quinta
ocasio´n que se reutilizaba sus propiedades ya se iban degradando, disminuyendo su
temperatura de cambio de fase, como se muestra en la imagen A.6
Figura A.6: Proceso de congelacio´n de la misma muestra de l producto empleada en
varias ocasiones
A continuacio´n se muestran los pasos para realizar las muestras empleadas en
este trabajo.
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Pasos Descripcio´n
Se colocan 382.1 mililitros de agua, 2.5 gramos
de cloruro de sodio, 0.4 gramos de paraclorometacresol
y 115 gramos de oxi-etil-metil celulosa, e´sta se coloca
en u´ltimo lugar ya que al momento de
mezclarla se espesa y tiende a cuajar ra´pidamente
Con una batidora se mezclan mejor las sustancias,
hasta que todo este´ correctamente mezclado
y se logre una masa consistente
Posteriormente se coloca la masa en el molde.
Se trata de recopilar toda la masa pegada en
la batidora y en el recipiente, y con una espa´tula
se le da forma en la superficie y las esquinas
del cuadrado
Se deja reposar durante 2 horas a temperatura
ambiente para que endurezca la mezcla
Una vez que ya haya endurecido la mezcla,
se retiran las paredes del molde
y se emplaya la mezcla
Se coloca en el siguiente molde ya
emplayado para llevarlo a un congelador
y dejar que el paquete se congele.
Finalizado este proceso se vuelve a pesar.
Tabla A.1: Metodolog´ıa para las muestras
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